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RESUME
Un modèle mathématique d'un four de coulée d'aluminium est utilisé afin de
simuler le four réel.
L'algorithme de calcul est construit en tenant compte des différents modes
opératoires rencontrés sur un tel four.
Le modèle mathématique de la stratégie de contrôle est bâti à l'aide d'un logiciel de
programmation d'un automate programmable industriel. La stratégie est d'abord vérifiée
et testée sur le modèle mathématique du four en laboratoire puis testée sur un vrai four en
milieu industriel.
Une stratégie de contrôle proportionnel et intégral est présentement appliquée au
four. La modification de cette stratégie de contrôle est faite de façon à créer une auto
correction de l'un des paramètres de contrôle (Gain proportionnel, Kp) de façon à
modifier celui-ci en fonction d'une relation entre la température du métal et celle du toit
du même four, (gain auto adaptatif). La validation expérimentale du contrôle est faite
pour un four d'aluminium basculant de quatre-vingt dix (90) tonnes.
Finalement, la stratégie de contrôle auto adaptative est utilisée pour la recherche
d'un mode opératoire plus court visant l'atteinte d'une température désirée pour l'étape
suivante opérationnelle, la coulée. Par la suite, une fonction de coût à minimiser, définie
Ill
comme le temps d'atteinte plus court d'une température cible aura pour effet
d'augmenter la productivité du four.
Claude Fillion, étudiant Rung Tien Bui, dir. de recherche
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INTRODUCTION
La mondialisation des marchés a obligé un grand nombre d'usines à rationaliser
leurs opérations. Au même moment la surproduction mondiale permettait aux clients
d'être de plus en plus exigeants sur la qualité, définissant avec une grande précision les
caractéristiques du produit fini désiré. Des changements en profondeur ont présentement
cours.
La qualité et les coûts de production ont aujourd'hui une importance si grande
qu'ils mobilisent à eux seuls la grande majorité des efforts des entreprises qui réussissent
à survivre dans le marché très compétitif des années 90. Plusieurs experts dans le
domaine du contrôle de procédé l'affirment, les systèmes de contrôle renferment de
grandes possibilités inexploitées.
L'amélioration des systèmes de contrôle a un impact très important sur la qualité, la
quantité et les coûts d'une production. C'est pourquoi il est important, dans le présent
projet, de rendre plus performant le contrôle de température des fours de coulée utilisés
dans l'industrie de l'aluminium.
Le centre de coulée des lingots utilise les fours de coulée, aussi appelés fours de
métal chaud, alimentés en énergie fossile. La préoccupation du rendement global d'un tel
four, sous différents régimes de fonctionnement, est justifiée.
Ce travail de recherche s'inscrit dans le cadre d'un projet de contrôle de
température PID à l'intérieur d'un contrôleur industriel sur un four de coulée. En effet, la
stratégie de contrôle est en premier lieu vérifiée sur un modèle mathématique complet
d'un four de métal chaud préalablement validé. Par la suite, cette même stratégie est
appliquée à un vrai procédé en milieu industriel. Une connaissance plus approfondie des
stratégies et des algorithmes de contrôle apparaissant dans les différents automates
programmables permettra un meilleur contrôle des opérations reliées à la température des
fours de coulée.
En 1999 et 2000, des études théoriques et expérimentales que nous avons
entreprises ont démontré les avantages de l'utilisation d'un algorithme de contrôle
adaptatif de la puissance de chauffage du brûleur sur un four de coulée de l'usine d'Alcan
Grande-Baie et plusieurs rapports techniques ont été produits [1] [2] [5]. Le mode
adaptatif s'effectue sur les paramètres PID de l'automate programmable en utilisant la
température du toit du four et la masse de métal présente dans le four.
Le chapitre 1 présente l'infrastructure du laboratoire LECAP ainsi que
F interrelation entre le procédé virtuel, le contrôleur virtuel, le contrôleur réel et le
procédé réel. Au chapitre 2, nous présentons un survol général de la technologie des
fours et le choix du four visé par l'étude. Par la suite, au chapitre 3, nous entamons la
description d'un régulateur industriel en décrivant ses différents modes de contrôle. Les
modèles utilisés sont présentés au chapitre 4. Au chapitre 5, nous élaborons sur le
contrôle adaptatif. Enfin le chapitre 6 traite de la comparaison entre le contrôle
conventionnel et le contrôle adaptatif.
CHAPITRE 1
INFRASTRUCTURE DU LABORATOIRE LECAP
1.1 Description sommaire
Dans ce chapitre, nous nous proposons de faire une description de la conception de
l'infrastructure du laboratoire LECAP avec ses quatre composantes. La mise sur pied du
Laboratoire Expérimental de Contrôle Avancé des Procédés (LECAP), a été rendue
possible par une subvention de la Fondation Canadienne de l'Innovation (FCI) et du
Ministère de l'éducation du Québec (MEQ) avec la participation du Centre Québécois de
Recherche et Développement de l'Aluminium (CQRDA) [1]. La subvention est destinée
à la construction de l'infrastructure du Laboratoire pour appuyer les futurs travaux de
recherche dont l'objectif est de développer les technologies de contrôle des procédés
industriels utilisés dans l'industrie de l'aluminium.
De par sa nature, la subvention doit être réservée à l'infrastructure, à l'exclusion de
tout travail relié à un projet donné qui pour sa part doit être financé à partir de budgets de
projets. Toutefois, afin d'assurer le maximum d'impact à court terme sur les besoins
industriels, deux décisions ont été prises. La première est de commencer par le montage
de deux systèmes de contrôle l'un pour un four de métal chaud et l'autre pour une cuve
d'électrolyse. Les deux systèmes ont été choisis pour être représentatifs d'un grand
nombre de procédés de l'industrie. La deuxième décision est d'adopter, dans le montage
de ces deux systèmes, les technologies couramment utilisées dans l'industrie en termes
d'équipement et de logiciel. Dans leur quasi totalité, ces technologies sont disponibles
sur le marché, toutefois pour ce qui est des composantes confidentielles considérées
comme appartenant aux entreprises que ce soit en appareillages ou en façons de faire, le
Laboratoire s'abstient de les utiliser dans le respect des droits commerciaux. On espère
ainsi se rapprocher le plus possible des besoins industriels tout en observant la ligne de
démarcation de la propriété privée.
La méthodologie qui sous-tend le Laboratoire consiste à réunir en réseau les deux
éléments, réels et virtuels, de chacune des composantes du système de contrôle à savoir le
procédé, le contrôleur et les interfaces, permettant ainsi d'étalonner les éléments virtuels
(les simulateurs de procédé, les émulateurs de contrôle) en les confrontant avec les
éléments réels, et par la suite développer et tester les stratégies de contrôle sur les
éléments virtuels d'abord, sur les éléments réels ensuite. Les stratégies à essayer
incluront à la fois les contrôles conventionnels et ceux faisant appel aux techniques de
l'intelligence artificielle telles que les systèmes experts, les réseaux neuronaux, la logique
floue ou encore une combinaison de ces techniques.
Tous les éléments mentionnés ci-dessus sauf un (le procédé réel) peuvent être logés
au Laboratoire, la connexion entre ces éléments, localement ou à distance, étant réalisée
via l'Internet. La figure 1-1 illustre cette façon de concevoir l'infrastructure du
Laboratoire. La figure 1-2 décrit la configuration générale et la mise en réseau à travers
l'Internet qui, comme on le voit, permet aux chercheurs, ingénieurs, opérateurs situés à
des endroits différents de travailler ensemble pour résoudre des problèmes communs. On
peut noter sur la figure 1-2 qu'au moment désiré, les outils développés au Laboratoire
seront disponibles aussi aux utilisateurs à distance sous forme de simulateurs interactifs
ou de simulateurs partagés. Il est bien entendu qu'alors l'accès devra être contrôlé de
manière sécuritaire. [1]
Figure 1-1 : Conception de l'infrastructure du Laboratoire LECAP avec ses quatre
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Figure 1-2: Configuration générale et mise en réseau du laboratoire LECAP sur Internet.
(M. Vincent Villeneuve)
Le présent document se rapporte aux travaux en cours sur le montage du système de
contrôle du four de métal chaud, dont une vue est donnée à l'annexe 1. Fidèle à notre
orientation industrielle, le montage a été réalisé en faisant appel aux technologies et aux
composantes couramment utilisées dans l'industrie telles que Modicon Quantum,
Wonderware, Panelmate. Le procédé virtuel ainsi que le contrôleur virtuel sont construits
à partir de travaux de modélisation mathématique effectués à 1TJQAC par Bui et al. [2].
Le contrôleur réel fait partie du sujet du présent mémoire. Le projet de montage du
système de contrôle du four de métal chaud du laboratoire LECAP, débuté en janvier
1999, a occasionné l'implication d'un grand nombre de personnes.
1.2 La communication entre les modules
Cette section traite de la communication entre les différents modules du projet. La
communication entre les modules se subdivise en trois parties principales (Figure 1-3).
On y retrouve les utilisateurs, le centre d'information, le procédé et son contrôle. Chacun
de ces modules correspond à des unités dépendantes les unes des autres. H a fallu prévoir
une stratégie pour que ceux-ci soient en mesure de partager leurs informations. La





Figure 1-3 : Communication entre les trois modules.
(M. Sylvain Doyon)
La communication entre les modules peut être représentée à partir de deux
schémas, physique et modulaire (Figures 1-4 et 1-5). Le branchement physique nous
montre les emplacements respectifs de chacune des composantes dans les modules et les
interconnexions existant entre elles. Le schéma modulaire permet de voir l'interrelation


























































Figure 1-5 : Schéma modulaire. (M. Vincent Villeneuve)
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a) Module primaire : Le procédé et son contrôle
L'infrastructure de ce module est faite de quatre composantes: procédé et contrôleur
réels, procédé et contrôleur virtuels. Le lecteur est invité à revoir la figure 1.1 du chapitre
1. Tout au long de son exécution, ce module fonctionne selon des variables d'entrée et de
sortie. C'est cette information qui constitue la matière première du projet.
i) Procédé virtuel (Four virtuel)
L'ordinateur DELL V350 est la plate-forme qui représente le four virtuel. Des cartes
d'entrée et sortie modèle PCI-1207 et PCI-6704 de National Instruments sont installées
sur ce poste (figure 1-4.1). Un sous programme de type ActiveX (standard Microsoft) est
fourni avec ces cartes afin de permettre à des programmes développés en Microsoft
Visual C++ de communiquer entre elles (Tableau 1-1.2).
La jonction entre le simulateur développé en langage Fortran (Digital Fortran) et les
cartes d'entrée et sortie se fait à l'aide d'un programme intermédiaire développé en
Microsoft Visual C++. Ce programme prend l'information en provenance de ActiveX des
cartes National Instruments et génère les fichiers d'entrée du simulateur. Ensuite, la
simulation s'exécute et des fichiers de sortie sont générés par le simulateur et sont
retransmis à ActiveX à travers les cartes d'entrée et sortie (Figure 1-5.2).
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ii ) Contrôleur réel (Automate Modicon)
Ce module est un des éléments qui se trouve physiquement dans le laboratoire. C'est
un cabinet incluant un automate Modicon, un écran opérateur de type industriel, une carte
Ethernet et une unité de sauvegarde en cas de panne de courant (Figure 1-4.3, Tableau 1-
1.1).
En utilisant le protocole industriel Suitelink de la compagnie Wonderware,
l'automate Modicon transmet l'information à l'aide de sa carte Ethernet au serveur Dell
PowerEdge du laboratoire LECAP en passant par le réseau internet/intranet (Figure 1-4).
La programmation de l'automate est réalisée par un ordinateur de type Dell XPS
R450 (Figure 1-4.5, Tableau 1-1.3). Cet ordinateur est branché directement à l'automate
et utilise les protocoles de communication ModBus, ModBus+ pour permettre de
programmer l'automate Modicon.
Hi) Procédé réel (Four réel)
Compte tenu de l'envergure d'un four de métal chaud réel, l'implantation de celui-ci
au sein du laboratoire n'est pas envisagée. C'est pour cette raison que cette composante
est représentée en pointillé dans l'infrastructure de ce module (Figure 1-4.4).
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b) Module secondaire : Le centre d'information
Le centre d'information est le module qui permet de conserver la trace de tous les
événements qui se sont produits lors de l'exécution du processus. Que ce soit sur les
prises de décisions, les alarmes ou les valeurs qui se trouvent dans les mémoires de
l'automate, l'information doit être emmagasinée dans une base de données standard et
robuste telle que Microsoft SQL. De plus, cette base de données a l'avantage de suivre les
événements en temps réel. Le contenu de cette base de données doit aussi être disponible
au client par des méthodes simples et de façon efficace pour que ce dernier puisse en
effectuer une analyse ultérieure.
La base de données InSQL (IndustrialSQL Server 7.0) de la Factory Suite de
Wonderware, intégrée au serveur Microsoft SQL, permet de capturer automatiquement
l'information contenue dans l'automate en temps réel, de faire la gestion des alarmes et
des messages (Figures 1-5.3, 1-5.4). Pour ce qui est des requêtes en provenance du
client, un programme est développé pour permettre de questionner le centre d'information
afin d'extraire les informations pertinentes, de les analyser et de les rendre disponibles à
l'utilisateur à travers l'interface graphique (Figure 1-5.5).
Le serveur Dell PowerEdge 2300 constitue l'équipement principal de ce module
(Figure 1-4.6). Le logiciel InSQL est installé sur ce poste et est configuré afin de
questionner en temps réel l'automate par le protocole Suitelink sur le réseau
internet/intranet. Toutes les informations ainsi acquises seront archivées dans la base de
données InSQL (Figure 1-4.8).
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II est à mentionner que toutes les communications provenant d'internet seront
protégées par un pare-feu limitant ainsi l'accès aux seuls clients autorisés du laboratoire.
(Figure 1-4.7)
c) Module tertiaire : Les utilisateurs
L'utilisation d'une interface graphique conviviale est primordiale pour l'analyse des
données. Cette interface doit être connectée à la base de données pour afficher l'état
actuel des paramètres du four ou encore obtenir l'état initial de la simulation (Figure 1-
4.9). Le développement d'une section Client SQL permettra de faire le pont entre
l'interface graphique, le client et le centre d'information par le protocole Suitelink de
Wonderware sur le réseau internet/intranet (Figure 1-5.6). Le modèle représentatif et le
mode réel sont les deux utilisations envisagés.
i) Modèle représentatif
Ce mode permet au client de démarrer différentes simulations relatives au procédé
et au contrôleur virtuel de façon autonome. Ces simulations prédictives ne sont donc pas
reliées au contrôleur réel.
Les données initiales de simulation sont tirées de la base de données InSQL du
centre d'information. Celles-ci peuvent être modifiées localement par l'utilisateur à l'aide
de fenêtres de saisie développées en Microsoft Visual C-H- OU en InTouch de la Factory
Suite de Wonderware. Comme pour le four virtuel, un programme intermédiaire en
Microsoft Visual C++ fait le pont entre l'interface et le simulateur (Figure 1-5.7). Les
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valeurs retournées par le simulateur seront affichées à l'écran par l'interface graphique
pour informer l'utilisateur des résultats de la simulation.
ii) Mode Réel
À l'aide du Client SQL, l'interface est en mesure d'interroger le Serveur InSQL du
centre d'information sur les variables désirées. L'interface peut alors tenir un suivi à
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Tableau 1-1 Équipements du laboratoire.
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CHAPITRE 2
DESCRIPTION ET OPÉRATION DES QUATRE
COMPOSANTES DU PROJET
Dans ce chapitre, nous allons faire la description des quatre (4) composantes qui
forment la structure même du projet. Comme il est montré à la figure 1-1, il existe une
relation bidirectionnelle entre toutes les composantes du projet. Il est clair qu'un tel
montage ne peut se faire que par étapes, pour nous amener au but final qui est la stratégie
de contrôle adaptative.
2.1 Procédé réel (four de métal chaud)
Dans cette partie, nous nous proposons de faire une description des principales
parties d'un four typique utilisé par l'industrie.
On différencie deux fonctions principales des fours soit : la refonte du métal solide
et le maintien du métal liquide à une température appropriée pour la coulée.
Essentiellement, le but visé est le transfert optimal de l'énergie d'une source chaude vers
un puits froid qui est le métal.
Un four se divise en deux (2) parties distinctes : le plancher, dont les
caractéristiques sont la neutralité, l'étanchéité vis-à-vis du métal, ainsi que la résistance
mécanique, et la voûte, qui doit posséder une bonne résistance pyroscopique et
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thermique. Les dimensions et formes des fours varient beaucoup d'une application à une
autre.
L'opération du four peut s'effectuer soit en mode continu, avec chargement et
prélèvement du métal à intervalles réguliers, soit en mode discontinu avec chargement,
fusion, maintien et coulée de la quasi totalité du métal.
Une fournée typique débute par le chargement du métal solide à fondre. Vient
ensuite le chauffage initial pendant approximativement une heure. Par la suite, le métal en
fusion est ajouté au four par les creusets arrivant des cuves électrolytiques ou venant d'un
four réservoir. Une période de chauffage suit pour la prochaine heure. À la fin du
chauffage, un brassage au RFI/RGI est réalisé pour briser le gradient de température et
favoriser la fusion du solide. Une autre période de chauffage d'approximativement une
heure suit. À la fin de cette période de chauffage, on procède à l'ajout des métaux
d'alliage et à un « fluxage » au chlore pour favoriser la migration des impuretés en
surface. Par la suite, un écumage est fait pour enlever les impuretés de toutes sortes qui
flottent en surface. Après une période de repos si le métal est suffisamment chaud, on
procède à la coulée du métal.
Le contrôle du four peut s'effectuer manuellement ou en mode automatique. Le
mode automatique sera traité plus en profondeur dans ce texte car il se retrouve au centre
d'intérêt de ce mémoire. La stratégie de contrôle demeure un aspect d'exploitation crucial
et complexe.
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Figure 2-1 : Représentation graphique du four de métal chaud.
(M. Sylvain Doyon)
2.2 Procédé virtuel (simulateur du procédé)
Le laboratoire LECAP ne possède pas de four de métal chaud. C'est pourquoi il est
nécessaire de disposer d'un procédé virtuel qui en quelque sorte représente de manière
virtuelle le four réel. Bien entendu, il n'est pas possible de représenter parfaitement à
l'aide d'un programme informatique un four réel mais le modèle utilisé a déjà fait l'objet
d'un travail considérable et d'une validation élaborée [4].
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Essentiellement, le modèle est dynamique, à une dimension dans l'espace (dans la
direction de la profondeur de la nappe de métal), et simule les mécanismes de transfert de
chaleur apparaissant dans le four [4]. Le modèle est construit en tenant compte des
différents modes opératoires rencontrés sur un tel four. L'équation de l'énergie est
solutionnée à une dimension pour les différentes composantes du four. La méthode de
zones est utilisée pour le transfert de chaleur par rayonnement dans la chambre de
combustion. De plus, pour le métal, la fonte du solide est solutionnée par la méthode de
l'enthalpie couplée avec l'utilisation de la transformée de Kirchhoff de la conductivité
thermique. Un écoulement frontal est admis pour les gaz dans la chambre de combustion.
L'équation du mouvement pour la convection naturelle n'est pas solutionnée pour le
métal liquide. La convection forcée causée par le brassage est de loin plus importante et
elle est représentée par une corrélation représentant le brassage et calibrée
expérimentalement.
Les équations différentielles partielles sont intégrées par la méthode numérique en
différences finies d'Euler-Cauchy.
Le modèle est écrit en langage Fortran. Cinq fichiers textes sont nécessaires pour
démarrer une simulation sur un ordinateur PC. Les fichiers d'entrée sont :
Fournee_v.dat : Contient les paramètres spécifiant la fournée à simuler
Init_v.dat : Contient les paramètres spécifiant les constantes physiques et
autres
Control.dat : Contient les paramètres spécifiant le type de contrôle choisi
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Refonte.dat : Contient les paramètres spécifiant une option de refonte
maximale
Four_a.dat : Contient les paramètres spécifiant la géométrie du four
Fact_f_four.dat : Contient les paramètres spécifiant le transfert de chaleur par le
rayonnement
Gaz_reel.dat : Contient les paramètres spécifiant les propriétés du gaz vis-à-
vis du rayonnement
À l'annexe 2, on présente un exemple des fichiers mentionnés. Après la création
des fichiers d'entrée, la simulation est exécutée. Plusieurs types de sortie des résultats
sont disponibles (graphiques, tableaux, fichiers types xy).
D'une manière générale, le modèle du four virtuel peut être utilisé pour étudier
différents scénarios d'opération du four, différentes conceptions simples de four
rectangulaire, différentes stratégies de contrôle du brûleur pour déterminer des modes
sous optimaux d'opération [5]. Dans le présent travail, le procédé virtuel sera utilisé afin
de vérifier différentes stratégies de contrôle sur une boucle de température avec un
algorithme de calcul PID réel utilisé dans un automate programmable (PLC).
20







Lùgkfet programmation Panel Mate
Logiciel programmation Concept
L&gieief programmation Tdyloc
Logiciel progrjmiTYjËJort In Control






Logiciel programm^ltcn Panel Mate








imutdteur Veual F wtrdn
vtc DLL en Visual C++
Midbus plis Mmfnunicsrtion Irtsrfjcts vs. PLC en t imps réel: c i mm dédiée
Ethernet communnation expédition du programme i rautsmate; comm non-
Modtiuî jcquis inn de données; comm.dédié«
SiiteLinV protocole de communication Wondeiwafe interne à u
edes certes entré es .sorti s analogiques.
Figure 2-2 : Schéma de contrôle du four virtuel.
(M. David Desrosier)
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Le logiciel « PanelMate Config » est utilisé pour programmer l'interface opérateur
dans le champ PanelMate. On utilise le ModBus pour charger le programme dans le
PanelMate, tandis que le PanelMate communique directement par réseau dédié ModBus
Plus avec l'automate Quantum.
En guise de conclusion de cette partie, la stratégie d'automatisation a été
déterminée de façon pratique, compte tenu du fait que nous ne possédons qu'un seul port
de communication à partir d'un ordinateur pour la communication ModBus Plus. Les
deux logiciels éprouvés par cette limitation sont ExperTune, et PanelMate Configuration
qui auraient pu être plus rapides pour expédier le programme à l'interface opérateur, mais
étant donné la fréquence de cette opération, l'inconvénient est mineur. Pour ce qui est
des logiciels de programmation Concept et Taylor Proworx Nxt, le facteur temps n'est
pas important, car l'envoi des programmes est possible par ModBus Plus mais il est plus
rapide par réseau TCP/IP. La communication TCP/IP est possible sur internet
directement sur la carte Web (NOE 211-00) de l'automate Modicon. Ainsi, à l'aide de
pages spécialement programmées, un utilisateur pourra accéder aux registres de
l'automate sans avoir de logiciels et de serveurs d'entrée-sortie (I/O drivers) spécifiques
aux types d'automate, cela, sous réserve des mots de passe que la sécurité industrielle
exige.
2.2.1 Acquisitions et tests réalisés à l'aide du contrôleur réel.
Plusieurs tests en mode manuel on été réalisés en effectuant des changements du
débit de gaz au brûleur provenant de l'automate du four virtuel. Nous obtenons les
variations de temoérature du métal orovenant du four virtuel vers l'automate. C'est
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à ce moment que le logiciel ExperTune intervient en effectuant une acquisition de
données pour trouver les paramètres de contrôle 'PID'. Avant d'effectuer ces
acquisitions, nous devons spécifier au logiciel le type d'algorithme de calcul
employé par l'automate. Par la suite, nous effectuons l'analyse temporelle et
fréquencielle des données requises.
Dans le logiciel ExperTune, on archive en mode manuel. On effectue des
changements de sorties (CO) pour faire varier la variable de procédé (PV), dans notre
cas la température. Le concept important est d'obtenir au départ une zone stable
ensuite un changement de (PV) rapide et de terminer avec une zone stable, comme
dans la figure 2-3
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Figure 2-3 : Acquisition des données par le logiciel Expertune.
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À l'aide de cette acquisition, le logiciel de réglage ExperTune trouve le gain du
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Figure 2-4 : Caractéristiques du procédé (gain statique et temps de délai).
Lors d'une analyse détaillée, nous obtenons un graphique du ratio du gain de
procédé versus le ratio du temps de délai. On observe à la figure 2-5, en rouge, les
nouveaux paramètres calculés par le logiciel qui donneraient un contrôle plus robuste
que les paramètres actuels en bleu (ex. un temps de réponse moins rapide du
système). La robustesse d'un procédé est défini comme étant la capacité qu'a celui-ci
de répondre à des changements de charge et de consigne sans trop osciller, il gardera





Figure 2-5 : Rapport de robustesse du logiciel Expertune.
Cette analyse concerne la réponse en fréquence sur le Schéma de Bode, (Figure
2-6). C'est à partir de celui-ci que le logiciel effectue les calculs de marge de gain et
de marge de phase selon l'approche de ZIEGLER-NICHOLS à -135° et -180° Le
logiciel effectue les calculs selon le rapport d'amplitude réel et le rapport de phase
réel.
frequency (radiant/second]
Figure :2-6 Réponse en fréquence d'Expertune.
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Le logiciel offre des types de paramètres selon l'étalonnage de la boucle de
contrôle que l'on désire. Ces paramètres sont reliés au facteur de sécurité, pour un
procédé robuste ('load slow') aussi bien que pour un procédé sensible ('load fast').
ExperTune assure la qualité de l'acquisition des données et il suggère le filtre à
utiliser pour diminuer le bruit de la boucle analysée.
Safelj Faclw f«
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Figure 2-7 : Grille de réglage « PID » selon la demande de réaction de la boucle.
Il est possible de visualiser les changements que nous apportons au procédé avec
des changements de charge ou de point de consigne ( 'load test' et 'set-point test').
Dans le cas montré ici, puisque nous voulons obtenir un temps de réponse plus
rapide, les nouveaux paramètres (NEW, courbe en rouge) sont retenus (voir la figure
2-8).
C'est ainsi que l'on peut apporter des modifications pour caractériser le procédé
selon les besoins demandés pour cette boucle de contrôle.
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Figure 2-8 : Simulateur de boucles pour les changements de charge et de points de
consigne (unité en pourcentage).
2.2.2 Interface utilisateur Fortran (Visual C ++)
Le four virtuel est composé d'une interface utilisateur développée en Visual
C++ et d'un simulateur en Fortran. Le rôle premier de cette interface est de faire le
lien entre l'automate et le simulateur tout en permettant une certaine visualisation du
procédé et un certain contrôle sur le simulateur.
Comme on peut le voir sur la figure 2-9, l'interface est divisée en quatre groupes:
les signaux d'entrée (input), les signaux de sortie (output), le simulateur et les
boutons de contrôle. La partie des signaux d'entrée est composée d'un graphique qui
a pour but la visualisation en temps réel des données reçues de l'automate. Ces
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données sont aussi représentées sous forme de voltage, de pourcentage et de valeur
réelle dans les boites d'édition qui se trouvent sous le graphique. De plus, une liste
déroulante a été utilisée pour permettre à l'utilisateur de changer le canal d'entrée et
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Figure 2-9 : Représentation de l'interface graphique du four virtuel.
(M. Sylvain Doyon)
La deuxième partie est semblable à celle contrôlant les signaux d'entrée sauf
qu'elle concerne les signaux de sortie. Elle est composée d'outils permettant la
visualisation en temps réel (graphique et boîtes d'édition) et d'une liste déroulante
pour choisir le canal de la carte d'acquisition.
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La troisième partie est exclusivement consacrée au simulateur. L'utilisateur peut
ainsi contrôler le temps de la simulation. En effet, il a le choix entre une simulation
en temps réel ou en temps accéléré. Lorsque le temps réel est choisi, l'interface
envoie une valeur à l'automate en accord avec le pas de temps du simulateur. Ainsi,
si le pas de temps du simulateur est de 30 secondes, l'interface écrit sur les cartes
d'acquisition le résultat du calcul et attend 30 secondes avant d'écrire un nouveau
résultat. En temps accéléré, l'interface envoie une valeur à l'automate en accord avec
le pas de temps que l'utilisateur a entré dans la boîte d'édition. Avec cette approche,
l'utilisateur peut effectuer une simulation d'une durée de 8 heures en 10 minutes ou
moins. Cette partie comprend aussi une boîte d'édition qui indique à l'utilisateur à
quel temps la simulation est rendue.
La dernière partie de l'interface est composée des boutons de contrôle. Les
boutons 'Débuter', 'Arrêter', 'Exécution manuelle' et 'Mise à zéro' gèrent
l'exécution du simulateur. Ainsi le bouton 'Débuter' sert à débuter une simulation de
façon automatique, c'est-à-dire que l'interface s'occupe d'exécuter automatiquement
la simulation jusqu'à ce qu'elle soit terminée. Le bouton 'Arrêter' permet de freiner
l'exécution automatique du simulateur. Le bouton 'Exécution manuelle', quant à lui,
permet d'exécuter un seul pas de calcul de la simulation. Lorsque l'utilisateur veut
redémarrer une nouvelle simulation, il n'a qu'à appuyer sur le bouton 'Mise à zéro'.
L'utilisateur peut aussi enregistrer les étalonnages des canaux d'entrée de la carte
d'acquisition par le bouton 'Enregistrer'.
Pour modéliser le four de métal chaud, un simulateur a déjà été développé. La
difficulté avec cette version du simulateur était qu'elle effectuait les calculs sur une
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période de temps de 8 heures soit le temps approximatif d'une fournée complète.
Ainsi, lorsque le simulateur était démarré, il ne s'arrêtait qu'après avoir effectué le
dernier calcul. Il fallait donc le modifier afin de pouvoir le raccorder à l'automate
programmable et effectuer des simulations en temps réel.
La première approche consistait à arrêter le déroulement de la simulation à un
temps donné tout en modifiant le moins possible le code Fortran du simulateur. Le
moyen adopté pour effectuer cette tâche est l'écriture dans un fichier du temps de
l'automate (voir figure 2-10). L'interface utilisateur du four virtuel reçoit donc un
signal commandant l'exécution du simulateur, mais avant d'accomplir la requête de
l'automate, elle écrit dans un fichier le temps cible de la simulation.
Du côté du simulateur, il n'a qu'à lire ce fichier et arrêter ses calculs lorsqu'il
atteint la valeur du temps cible. Ainsi, l'automate devient le maître et c'est lui qui
commande au simulateur, par l'intermédiaire de l'interface utilisateur, quand
effectuer ses calculs. L'avantage de cette technique est un temps de développement
plus court puisqu'en ajoutant une nouvelle procédure et quelques lignes de code dans
le programme principal, nous obtenons le résultat escompté. L'inconvénient majeur
est la vitesse d'exécution du simulateur. En effet, dans le pire des cas c'est-à-dire
lorsque la simulation atteint 8 heures, le simulateur commence son calcul à zéro et il
effectue des calculs jusqu'à ce qu'il atteigne 8 heures. Ce processus s'effectue dans
un temps minimal de 20 secondes. De plus, un temps de délai est nécessaire pour les
transmissions de données entre l'automate et le four virtuel et pour le calcul du côté
de l'automate. Il est donc impossible de régler le pas de temps des calculs à moins de






















Figure 2-10 : Communication entre les modules (simulateur exécutable).
(M. Sylvain Doyon)
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Une deuxième approche a été développée pour pallier à ce problème. En
transformant le simulateur en 'Dynamic-Link Library' (DLL), l'interface utilisateur
peut commander l'exécution de seulement un pas de calcul. En effet, dans une DLL,
les variables internes sont gardées en mémoire tant que le lien qui la relie avec
l'application n'est pas fermé. Ainsi, le simulateur garde les valeurs des variables
entre chaque pas de calcul et ne les change pas tant que l'interface ne lui a pas
signifié de calculer une nouvelle itération.
De plus, il est possible de rendre visible à l'application les variables qu'elle peut
changer entre les pas de calcul et de garder les autres internes à la DLL. Il en résulte
un meilleur contrôle sur le simulateur et une gestion plus rigoureuse des erreurs. En
effet, puisque toute l'information passe par l'interface utilisateur (voir figure 2-11),






















Figure 2-11 : Communication entre les modules (simulateur dans une DLL).
(M. Sylvain Doyon)
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2.3 Contrôleur virtuel (émulation du contrôle)
Dans la pratique, les contrôleurs de procédé sont réels. Cependant, dans la perspective
de la simulation des procédés, il arrive que les contrôleurs puissent être virtuels afin
d'accommoder les procédés virtuels. Aujourd'hui, les contrôleurs virtuels sont
essentiellement des programmes d'émulation des contrôleurs réels (logiciel Incontrol de
Wonderware).
Dans le cas du contrôleur virtuel associé au procédé virtuel du four de métal chaud, il
s'agit d'une sous routine Fortran qui contient les équations mathématiques des
contrôleurs idéaux de type par rétroaction (PID). Nous utilisons comme première version
du contrôleur virtuel les équations proposées par Seborg [6]. Présentement, nous avons
les options suivantes pour le contrôleur virtuel :
1- Pas de contrôleur : Les changements des variables de contrôle du procédé sont
instantanés.
2- Contrôleur PID équipements : Les changements des variables de contrôle du procédé
suivent un mode PID qui n'est pas en boucle de rétroaction.
3- Contrôleur PID en rétroaction avec la température du métal : Les changements du
débit de combustible du brûleur ainsi que de l'air de combustion suivent un mode PID
modulé en rétroaction avec l'écart entre la température du métal et la cible choisie.
Le contrôleur virtuel disponible au début du projet pouvait facilement être adapté à des
boucles de rétroaction autres que celle de la température du métal. Comme extension des
travaux faisant partie de ce mémoire, dans un avenir rapproché, d'autres stratégies de
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contrôle seront développées. Pour ce qui est de ce mémoire, une stratégie sera étudiée
utilisant la température des réfractaires de la voûte du four. En guise d'exemple, on
présente à l'annexe 3 (Figures A et B) une comparaison de deux stratégies de contrôle
utilisant le contrôleur virtuel. La figure A de T annexe 3 montre le profil du débit de
combustible dans le cas d'un contrôle 'bang-bang' et dans le cas d'un contrôle
proportionnel (P) pour le dernier cycle de chauffage avant la coulée. On voit sur cette
figure que le débit de combustible diminue au fur et à mesure que la température du métal
s'approche de la température cible de 760 °C (cas du contrôle P). La figure B de
l'annexe 3, page 107, montre le profil de la température moyenne du métal calculé par le
procédé virtuel pour les deux cas à l'étude. On note que la température du métal atteint la
cible avec une erreur moins grande lorsque l'action de contrôle est proportionnelle
comparativement à une action de type 'bang-bang'.
2.4 Contrôleur réel (PLC en laboratoire)
Le développement de la programmation du contrôleur réel n'est pas encore terminé, au
delà des travaux de ce mémoire, il reste du travail d'expérimentation à faire en usine. Il
est connu qu'au niveau industriel, le contrôle est effectué par du matériel, en l'occurrence
des automates programmables (PLC). Pour ces raisons, on a utilisé ce même type
d'équipement de contrôle en laboratoire.
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La communication avec le PLC et ses périphériques fonctionne bien. Les essais de
communication couvrent les points suivants:
• la visualisation (lecture) des valeurs des tables
• l'essai des contacts d'entrée et de sortie (discrète et analogique)
• la carte Ethernet est en fonction (communication internet via un ordinateur hôte)
• la communication avec l'interface homme machine Panelmate et le PLC est établie
( Modbus+)












Figure 2-12 : Schéma de communication avec le PLC et ses périphériques.
Une des facettes importantes du contrôle, avec l'automate, est l'utilisation d'une carte
TCP / IP (communication internet) en réseau Ethernet. La programmation et l'installation
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sont complétées. Cette carte nous a permis de suivre et de superviser le bon
fonctionnement du contrôle par réseau internet à l'extérieur du laboratoire.
Ce type de communication nous a permis de suivre les étapes de fonctionnement du
projet sans toutefois intervenir directement dans le contrôle. Avec le logiciel INVIEW de
la firme Wonderware, il est possible d'accéder au projet, via internet, avec une protection
par mot de passe. À noter que durant ces dernières années, l'industrie utilise couramment
ce type de communication et de supervision pour les activités suivantes :
• acquisition de données
• réglage à distance des paramètres de contrôle (PID)
• rapport de production ( tableaux, graphiques etc)





Un régulateur est un dispositif qui produit un signal de sortie selon un signal d'erreur
(écart entre la mesure et la consigne) afin de réduire cette erreur. La relation entre
l'erreur et la sortie dépend du type de régulateur utilisé.
Plusieurs types de régulateurs sont disponibles, mais si on élimine les modes rares, on
retrouve principalement :
• deux positions (tout / rien, on-off),
• P, proportionnel (proportional),
• I, intégral (integral, reset, automatic reset),
• D, dérivé (rate, derivative),
La régulation deux positions est habituellement employée seule ou avec le mode dérivé.
Les autres modes rencontrés sont :
• P,
• P +1 (le plus fréquent),
• P + D (rare),
• P +1 + D,
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Consigne




Figure 3-1 : Schéma bloc d'un contrôle à rétroaction.
3.2 Mode deux (2) positions (Tout / Rien)
Ce mode de régulation est le plus simple et le plus ancien. Le chauffage domestique
est une des applications les plus fréquentes de ce mode.
Sortie
Temps
Figure 3-2 : Régulateur tout / rien.
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L'appareil peut se réduire à un simple relais à contact. Si la mesure dépasse la




La régulation de type proportionnel fait de sorte que le signal de sortie du
régulateur est proportionnel à l'erreur. Il est possible de représenter la régulation
proportionnelle par une régulation de type « multi positions » où le nombre de





Ainsi, à chaque valeur de la mesure correspond une valeur de la sortie, c'est-à-
dire que la sortie est proportionnelle à la valeur de l'erreur (consigne - mesure). Si la
sortie est constante, la sortie est proportionnelle à la mesure.
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Tel que le montre la figure 3-3, le mode proportionnel agit sur l'élément de
correction sans à-coups, de façon continue. La sensibilité de l'appareil est ajustable
afin de permettre de déterminer la correction provoquée par une erreur.
Si le système est sensible, une légère erreur suffit pour produire un signal de
correction.
3.3.2 Gain et bande proportionnelle




La bande proportionnelle est la variation de la mesure qui fait passer la vanne de
la position fermée à ouverte (0 à 100 %). Elle s'exprime en pourcentage de la
mesure. Ainsi la bande proportionnelle et le gain sont l'inverse l'un de l'autre.
AEW(%)
ASortie(%)
3.3.3 Action directe et inverse
Un régulateur (mécanique, pneumatique ou numérique) peut être à action directe
ou à action inverse. La convention suivante est respectée par tous :
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Action directe : le signal de sortie augmente si la mesure augmente;
Action inverse : le signal de sortie diminue si la mesure augmente.
Dans le présent projet, l'action du régulateur industriel (PLC Quantum) doit être en
action directe puisque la sortie (débit du brûleur) doit augmenter avec l'augmentation
de l'erreur.
3.3.4 Schéma bloc




Figure 3-4 : Schéma bloc d'un régulateur proportionnel.
La valeur de soutien est le signal de sortie quand l'erreur est nulle. Grâce à ce
soutien, le régulateur peut opérer que l'erreur soit positive ou négative. En effet,
puisque la sortie ne peut être comprise qu'entre 0 et 100 %, sans cette valeur de
soutien, il serait impossible d'obtenir une sortie proportionnelle à l'erreur dans deux
polarités de cette erreur. Cette valeur de soutien communément appelée « Manual
Reset » est fixée par le manufacturier à 50 % ou encore est réglable par l'utilisateur.
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Dans le bloc PID2 de l'automate programmable à l'usine Grande-Baie d'Alcan
la valeur de soutien se nomme «Bias ». Dans le registre 4xxxx + 8 du bloc PID, on
trouve la valeur 2048, soit 50 % de la valeur maximale du registre (0 - 4095).
Il est intéressant de noter que la précision des valeurs des registres de
l'automate est en lecture et écriture 12 bits, soit 2 n qui est égale à 4095. La figure
suivante explique comment est calculée la valeur d'un registre 12 bits ( 0 à 11) dans
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Figure 3-5 : Registre 12 bits d'un PLC industriel.
Si on a le chiffre 1 dans toutes les cases paires, le calcul se fait comme suit :
Bias= 22 + 24 + 26 + t + 210 = 4 + 1 6 + 64 + 256 + 1024 = 1364
1364/4095 = 0.3331
Ce qui donne 33.31 % de la valeur maximale du registre.
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3.4 Mode Intégral ( Reset )
3.4.1 Introduction
Le mode intégral est rarement utilisé seul; il est plutôt combiné avec le mode
proportionnel. Cependant pour faciliter les apprentissages, il sera étudié seul.
Le mode intégral tout comme le proportionnel, répond à l'erreur mais dans ce mode,
la réponse est proportionnelle à l'erreur et à la durée de cette erreur.
La sortie d'un régulateur à mode intégral est constamment en mouvement à
moins que l'erreur ne soit nulle, elle demeure alors à sa valeur et ne bouge pas. Si
l'erreur est positive, la sortie augmente et la vitesse à laquelle elle augmente est
proportionnelle à cette erreur. Si l'erreur est négative, la sortie diminue à une vitesse
proportionnelle à cette erreur.
Sortie %
Mesure
Figure 3-6 : Schéma bloc d'un régulateur à action intégrale.
Donc, dans un tel régulateur, si l'erreur est nulle, la sortie ne bouge pas. Si une
erreur est présente, la sortie se déplace à une vitesse proportionnelle à l'erreur.
En d'autres termes, on a ce qui suit :
Vitesse de la sortie = Ki x Erreur (Ki est la sensibilité de l'intégrateur).
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3.4.2 Temps d'intégration (Ti)
Le gain de l'intégrateur (Ki) est le nombre de fois par unité de temps que la
sortie de l'intégrateur répète l'erreur. Les unités utilisées sont les R.P.M. (Répétition
par minute).
L'annexe 4 présente l'ensemble des registres qui sont contenus dans un bloc
PBD2 et celui du mode intégral se nomme « K2 reset rate (0.00 - 99.99 reps/min) »
(4xxxx + 6).
Il est possible d'exprimer le réglage du mode intégral en utilisant le temps
d'intégration, c'est à dire le temps que prend la sortie de l'intégrateur pour varier de
la même amplitude que l'erreur.
Si le gain de l'intégrateur est élevé, le temps d'intégration est petit.
Ki = — (répétitions par minute ou répétition par seconde)





Figure 3-7: Signification du temps d'intégration.
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3.5 Mode dérivé ( Rate )
3.5.1 Introduction
Le mode dérivé n'est jamais utilisé seul, il est utilisé plutôt avec les modes
proportionnel et intégral. Le mode dérivé répond non pas à l'erreur, mais à la vitesse
(taux de variation) de l'erreur.
Ce mode utilise la vitesse de l'erreur pour générer une sortie proportionnelle à
cette vitesse. Ceci permet d'anticiper le comportement du procédé.
3.5.2 Réponse du mode dérivé ( Rate control )
Si l'erreur est stable, la sortie du dérivateur est nulle. Si l'erreur augmente, la





Figure 3-8 : Schéma bloc d'un régulateur à mode dérivé.
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La dérivée ne peut être utilisée seule, en effet, elle ne peut que répondre à la
vitesse de l'erreur ou la vitesse de variation du PV.
Le mode dérivé répond non pas à la grandeur et à la polarité de l'erreur, mais
plutôt à la vitesse de l'erreur. La réponse d'un dérivateur est donc immédiate.
Ce mode est parfois appelé anticipation de l'erreur, non pas parce que le
régulateur devine ce qui va suivre, mais plutôt qu'il interprète la tendance actuelle.
En fait, le régulateur suppose que la tendance actuelle se maintiendra et il agit
en conséquence.
3.6 Rôle de chacun des modes
Chacun des trois modes a un rôle à jouer dans une boucle de régulation :
P corriger l'erreur,
I corriger l'écart provoqué par le proportionnel,
D anticiper en fonction de la vitesse actuelle de l'erreur.
Les rôles de l'intégral et de la dérivée ne seront pas explicités davantage dans cette
section parce que d'une part, cela a déjà été fait dans les sections précédentes et d'autres
part le but de ce travail tourne autour du contrôle proportionnel.
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Mode Proportionnel
Le mode proportionnel est le mode principal. Les modes intégral et dérivé sont des
modes auxiliaires qui complètent le premier. Lors du réglage d'un régulateur, il est
important de régler le gain du proportionnel pour que ce mode soit celui qui réagit le
plus.
On se rappelle que le schéma bloc d'un régulateur proportionnel est composé d'un
amplificateur amplifiant l'erreur et d'un piédestal, la valeur de soutien, permettant à la









Le mode proportionnel est celui qui exécute la partie principale de la correction. Le
but de la recherche est mis sur l'ajustement du mode proportionnel de façon à
améliorer le contrôle de température des fours de coulée de l'usine Grande-Baie
d'Alcan. Dans les sections qui suivent nous élaborerons sur la façon d'ajuster le gain
proportionnel en mode adaptatif dans l'algorithme de calcul du PLC de Modicon.
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CHAPITRE 4
LE MODÈLE DU CONTRÔLEUR
En général les régulateurs ou les algorithmes de contrôle, dans les PLC ou les DCS,
sont de type PID. Cela veut dire que le régulateur comporte les trois (3) modes à la fois et
l'utilisateur peut choisir les modes qu'il désire : P, PI, PD, PID, tout ou rien. Dans cette
section, le mode dérivé est considéré pour des fins explicatives seulement, il ne sera pas
considéré dans l'étude du contrôle adaptatif qui va suivre.
Dans le modèle du contrôleur de type idéal, c'est à dire non interactif et standard,
plusieurs combinaisons sont possibles. Le régulateur est souvent représenté par le modèle
suivant : Sortie = P + PI + PD = somme de trois signaux















Figure 4-1 : Régulateur non interactif (idéal).
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II existe deux autres modèles utilisés au niveau industriel soit :
- le modèle interactif (série)
- le modèle parallèle (surtout au niveau des PLC)
Ces derniers ne seront pas étudiés dans ce mémoire car l'algorithme de contrôle utilisé
dans ce projet est le modèle de type idéal.
L'équation du modèle idéal se définit comme suit :
Sortie = Kpx\E + — ÎEdt + Tdx~\{ 77J dt)
Où E = Mesure - Consigne
Kp = Gain =100/BP
Ti = Temps d'intégration = —-
Td = Temps de dérivation = Kd
Ce modèle est appelé non interactif (ou idéal ou I.S.A.) puisque le changement du





La confusion dans la signification de régulation adaptative et gain adaptatif n'est
pas encore complètement dissipée. Le gain adaptatif, qui concerne un seul des trois
paramètres de régulation, est relié à un concept de compensation de la non linéarité d'un
procédé donné par l'incorporation des fonctions non linéaires appropriées dans le signal
d'entrée ou le signal de sortie du régulateur. Cette compensation bien définie est fixe.
Pour sa part, la régulation adaptative permet l'adaptation des trois paramètres de
régulation de n'importe quel procédé à partir d'un programme. Ce programme organise
la procédure des tests de performance, périodiques ou non, sur la réponse du procédé à
une perturbation engendrée intentionnellement et les paramètres sont alors adaptés ou
ajustés automatiquement : c'est la régulation dite adaptative, auto adaptative (adaptive
control ou self-adaptive) ou à programme d'adaptation.
On se rappelle qu'un procédé est non linéaire lorsque son gain statique, Ks (ou gain
de procédé), n'est pas constant et varie selon la position de la consigne de la variable du
procédé dans son étendue d'échelle. Les fluctuations du gain statique se traduisent
forcément par des variations du gain proportionnel Kp de régulation, le produit Ks x Kp
dans un procédé donné étant sensiblement constant (Michel Ruel) [3]:
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Tm
si bien que les variations du rapport entre la constante de temps T et le temps mort
Tm ne sont pas significatives.
Le contrôle de température des fours d'aluminium en est un exemple typique : La
variation du débit de combustible de chauffage en fonction de la variation de température
obtenue à l'intérieur des fours entraîne des variations significatives du gain statique du
procédé.
Pour avoir fait des tests en usine, nous nous sommes même rendu compte qu'à une
certaine plage d'opération des fours, le gain statique pouvait atteindre des valeurs aussi
basses que 0.1, ce qui signifie un apport important de combustible pour une très petite
variation de température. La relation du gain statique est simple, pourtant elle est très
utile pour rendre plus performant le contrôle d'une boucle, elle s'exprime comme suit :
tsPV Résultats
AOUT Excitation
Où : A PV = Résultats
AOUT = Excitation
Variation de la température à l'intérieur
du four exprimée en % de l'échelle.
Apport du combustible afin de faire
réagir le comportement dynamique du
procédé exprimé en % de l'échelle.
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5.1.1 Mode d'adaptation
Si la non linéarité engendre un changement majeur dans la dynamique du
procédé, un ajustement des temps de l'action intégrale et de l'action dérivée
s'impose, même si dans le cas présent la dérivée n'est pas activée dans le contrôle
de température.
Les stratégies de compensation de la non linéarité sont diverses ; les
interventions agissent en général sur l'entrée de la boucle de régulation et peuvent
aussi agir sur sa sortie. La stratégie la plus utilisée, qui est aussi celle que nous
avons adoptée dans la présente étude, est la modification automatique du gain
proportionnel.
Dans cette méthode, le gain de la régulation est réellement adapté et réajusté
dans le régulateur même. La méthode est basée sur des essais permettant de
déterminer le gain dans des situations prévues en fonctionnement normal. Dans le
cas de la régulation de température, on utilise deux paramètres d'entrée afin de
calculer le gain du régulateur. La température du bain d'aluminium (Tmet) est de
toute évidence une des variables utilisées dans le calcul, l'autre est la température
des réfractaires (température du toit, Troof).
La raison pour le choix de ce paramètre d'adaptation prend son origine dans
un mécanisme physique qui joue un rôle fondamental dans les fours de coulée de
l'aluminium. Dans ces fours, la chaleur est fournie au métal non seulement par les
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gaz de combustion produits par le brûleur, mais aussi par le transfert thermique par
rayonnement de la voûte vers la surface du métal. C'est pour cette raison d'ailleurs,
que ce type de four est souvent appelé four à réverbération.
Un calculateur simple que nous avons élaboré est programmé pour qu'il
transmette les gains correspondant aux mesures de la consigne qu'il reçoit
continuellement ; ainsi le gain du régulateur est ajusté grâce au signal de sortie de
ce calculateur dont le signal d'entrée est la différence entre la température du bain
d'aluminium et la température de la voûte.
5.1.2 Applications industrielles
La réponse des procédés non linéaires à une variation de la variable
manipulée suite à un écart donné dépend à la fois de l'emplacement du point de
consigne sur l'étendue de la variable du procédé et de la valeur algébrique de
l'écart, en plus ou en moins.
Ce phénomène qui se traduit par des fluctuations du gain statique nécessite
une adaptation du mode proportionnel. Cette adaptation est requise dans les
procédés non linéaires, dont les plus connus sont les colonnes de distillation, les
échangeurs de chaleur, les procédés de contrôle en température, ou encore, de façon
générale, les procédés dont la charge fluctue de façon importante.
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Revenant au contrôle du four de coulée de l'aluminium, nous savons que la
difficulté majeure dans la régulation de température découle du comportement non
linéaire de cette variable de procédé.
Il est donc évident qu'on rencontre de nombreux modes de régulation de
température, notamment selon le but de cette régulation, l'importance relative de la
précision exigée, le degré d'automatisation de l'installation et son informatisation,
et surtout selon la nature du procédé.
5.2 Fonctions du contrôle adaptatif
L'objectif de base d'une boucle à rétroaction en contrôle automatique est de
maintenir le PV (process variable) à la valeur du SP (setpoint). Le contrôle à rétroaction
(feedback) fonctionne bien si les paramètres du contrôleur sont bien ajustés en accord
avec les caractéristiques du procédé dynamique. Quand des perturbations incontrôlées ou
des grandes variations dans les caractéristiques du procédé surviennent provoquant des
non linéarités, la performance du contrôleur à rétroaction peut devenir inacceptable et
c'est alors que le besoin d'un contrôle adaptatif se fait sentir. Dans ce cas, les paramètres
du contrôleur PID doivent être changés rapidement et aussi fréquemment que la situation
le demande. Le contrôle adaptatif peut être utilisé dans une boucle à rétroaction afin
d'ajuster les paramètres du contrôleur suite à des changements dynamiques du procédé
devenu non linéaire. De plus, il est possible de l'opérer en boucle ouverte (Open Loop
Adaptive Control, OLAC) ou en boucle fermée (Closed Loop Adaptive Control, CLAC).
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En contrôle OLAC, les perturbations externes au procédé permettent l'ajustement des
paramètres PID du contrôleur. Comme il est montré à la figure 5-1, les perturbations qui
influencent le comportement du procédé sont mesurées et transmises au bloc des règles
d'ajustement des paramètres du contrôleur (chemin 1). Les paramètres PID du contrôleur
dépendent alors des perturbations qui affectent le procédé. L'ouverture d'une porte du
four fera augmenter la valeur du gain proportionnel en relation directe avec la durée
d'ouverture. Les avantages majeurs de OLAC sont la grande vitesse de l'adaptation et la
simplicité du montage.
En contrôle CLAC, on ajuste les paramètres du contrôleur une fois la réponse du
procédé obtenue suite à des variations de charge et des perturbations. Le chemin 2 de la
figure 5-1 correspond à cet algorithme de contrôle. C'est d'ailleurs ce dernier qui est











Figure 5-1 : Schéma bloc du contrôle adaptatif, en cheminement OLAC et CLAC.
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CHAPITRE 6
CONTRÔLE CONVENTIONNEL ET CONTRÔLE ADAPTATIF :
ÉTUDE COMPARATIVE
6.1 Introduction
Le présent chapitre décrit dans les détails l'implantation du contrôle adaptatif sur le
contrôleur réel et le couplage de ce dernier avec le procédé virtuel (section 6.2), suivi du
même couplage avec le procédé réel à l'usine Grande-Baie, et le transfert technologique
subséquent (section 6.3). Les résultats obtenus avec les deux contrôles, le conventionnel
et l'adaptatif, seront comparés afin de démontrer l'avantage du contrôle adaptatif.
Basées sur les résultats, des suggestions seront faites pour pousser encore plus loin
les travaux visant l'amélioration du contrôle (section 6.4).
6.2 Le contrôleur réel couplé au procédé virtuel.
Dans cette section nous élaborons sur la stratégie de contrôle implantée dans
l'automate pour effectuer le contrôle de température sur le four virtuel au laboratoire
LECAP.
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6.2.1 Changement de l'algorithme PID2 pour l'algorithme PCFL PID.
La stratégie adaptative avec le logiciel de programmation Proworx Nxt était
opérationnelle en décembre 1999. Pour pouvoir l'implanter au centre de coulée
de l'usine Grande-Baie, nous devions la programmer dans Taylor Proworx Nxt.
Pour ce faire nous voulions utiliser l'algorithme de calcul PID2 pour le contrôle
de la température des fours de refonte.
Nous nous sommes rapidement aperçus que ce bloc de programmation PID2
ne suffisait pas à nos demandes. De par sa précision et sa souplesse à effectuer les
calculs de régulation, nous avons opté pour le bloc de calcul PCFL PID du
logiciel de programmation Proworx Nxt qui a les mêmes propriétés que le bloc
PID 1 du logiciel de programmation Concept V2.2.
Le logiciel de programmation Concept V2.2 de l'automate Modicon
permet de programmer de la logique combinatoire à échelle ainsi que des
algorithmes de calcul PID. Toutefois, ce logiciel est une version plus récente que
Proworx Nxt et il n'est pas encore utilisé comme base de programmation de PLC
à l'usine de Grande-Baie.
Les tests en laboratoire avec le logiciel Concept V2.2 nous ont permis
d'expérimenter les premières stratégies adaptatives et de constater sa grande
flexibilité de programmation et de contrôle.
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Le tableau suivant donne une comparaison des propriétés entre les deux blocs de











Point flottant 32 bits
Lent dû au calcul 32 bits






Valeur entière 16 bits
Rapide
Bande proportionnelle




Tableau 6-1 : Comparaison des propriétés PCFL PID versus PID2.
Ces propriétés ont une influence directe sur nos applications. Le calcul
mathématique augmente la précision de notre algorithme tout en ralentissant la
vitesse de calcul qui demeure néanmoins très rapide pour une boucle de
température lente.
Le gain étant très variable lors d'un chauffage, nous avons besoin de souplesse
ce que ne nous offrait pas le bloc PID2 limité à un gain maximum de 20, bandes
proportionnelles de 5%.
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II est utile de faire une autre comparaison entre les 2 blocs de calcul PID, cette
fois plus technique. Cette comparaison, tirée du manuel de référence technique du
logiciel Proworx Nxt, traite entre autres du type d'algorithme, de la vitesse de
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Tableau 6-2 : Comparaison technique PCFL PID versus PID2.
La ligne 1 « Interacting » indique que l'algorithme de calcul du bloc PCFL-
PID est de type non interactif donc idéal ou standard (voir schéma bloc, figure 4-1).
Par conséquent le bloc PID2 est de type interactif, soit en série ou parallèle.
Il y a une différence entre ces deux derniers mais le fabricant ne le mentionne
pas se contentant de dire que le bloc est de type interactif.
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La deuxième ligne représente le type de calcul, point flottant pour le PCFL-
PID et entier pour le PID2. Ici, la précision de calcul est moindre du côté du bloc
PID2.
La troisième ligne « Speed » indique que le bloc PCFL-PID est moins rapide
au niveau des calculs, dû aux points flottants.
La quatrième ligne « Integral Preload » indique que le bloc PCFL-PID ne
possède pas par défaut une valeur d'intégration alors que le bloc PID2 en possède
une.
La cinquième ligne « Process Variable Scaled » indique une possibilité de
mise à échelle sur la variable de procédé PV dans le bloc PID2 et non dans le bloc
PCFL-PID.
La sixième ligne donne comme information une alarme sur la variable
mesurée avec le bloc PID2 et non sur le bloc PCFL-PID.
La septième information indique un gain (sans dimension) pour le paramètre
de contrôle proportionnel P avec le bloc PCFL-PID et une bande proportionnelle
(%) pour le bloc PID2. À noter que le bloc PCFL-PID a une valeur possible en gain
illimitée tandis que l'autre bloc est limité entre 5% et 500%, soit 20 à 0.2 comme
valeur de gain proportionnel.
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La huitième ligne « Tuning Constant - 1 » indique dans un premier temps que
le calcul du paramètre d'intégration I du bloc PCFL-PID est exprimé en seconde /
répétition (sec./rép.) soit un temps d'intégration Ti (pas de limite de valeurs) et en
deuxième temps que l'intégrale du bloc PID2 s'exprime en répétition / minute
(rép./min.) Ki et est limitée entre 0 et 99.99 rép./min.
La neuvième ligne « Tuning Constant -D » indique que l'unité du mode
dérivé du bloc PCFL-PID est exprimée en secondes (pas de limite) tandis que celle
du bloc PID2 est exprimée en minutes et limitée à 99.99 minutes.
Les lignes qui terminent le tableau 6-2 expriment les vitesses maximum et
minimum du calcul de chacun des 2 blocs, elles sont importantes mais pour la
recherche de la stratégie de contrôle adaptative sont un peu moins significatives.
6.2.2 Description des adresses de l'algorithme PCFL-PID de Taylor.
Lors des essais en usine, au centre de coulée, on devait réserver des adresses
internes dans l'automate Quantum CPU 424 pour la mise en fonction de notre
stratégie de contrôle adaptatif. Chacun des termes de l'équation adaptative possède
une allocation de mémoire dans l'automate et ce pour chacun des deux fours en
opération au centre de coulée. L'identification des registres réservés se retrouve
dans le tableau 6-3 ci-dessous.
L'équation adaptative de contrôle utilisée est la suivante :
- Pa{Troof - Tmet)
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Ce qui suit donne la correspondance des termes de l'équation avec les variables
calculées :
Tmet = T 6 1 ( Température du métal en points flottants)
Troof = T_l 5 (Température de la voûte en points flottants)
Pa = Pa F (Paramètre d'adaptation en points flottants)
Sp = SPF (Consigne en points flottants)
Pm = PM F (Gain Maximum en points flottants)
Chacun des deux fours possède une plage dédiée de registres internes
«Holding Registers» pour les deux blocs PCFL-PID. Le four #1 possède 44
registres à partir de 46800, le four #2 possède également 44 registres à partir de
46900. Il est bon de noter que l'indication, dans le tableau 6-3, de points flottants
permet d'augmenter l'exactitude de calcul de la formule adaptative d'une part et
d'autre part, d'augmenter le niveau de lecture du métal liquide à l'intérieur des



































































































Tableau 6-3 : Description des adresses du bloc PCFL-PID de Taylor.
64
6.2.3 Changement du calcul adaptatif de 16 bits pour 32 bits.
Pour les mêmes raisons de précision que pour le changement d'algorithme
PID2 en PCFL, nous avons ajouté le calcul adaptatif 32 bits, car également dans ce
cas nous ne nécessitons pas une grande vitesse de calcul. C'est pourquoi l'emploi
des blocs EMATH pour le calcul des points flottants fut préféré aux blocs
conventionnels AD16, SU16, MU16 et DV16 utilisés précédemment dans la
programmation existante du PLC du centre de coulée.
6.2.4 Changement de résolution de la carte thermocouple (Carte ATI 030 00).
Un changement de la résolution de la carte thermocouple Modicon
ATI 030 00 type K a été effectué.
Ce changement est dans la configuration interne de la carte, la résolution
passe alors du degré Celsius au dixième de degré Celsius. Cette modification ne
vise pas la précision de lecture du thermocouple, car la carte elle-même a une
exactitude de ±2°C , 0.1% de l'échelle de lecture, c'est plutôt pour donner une
précision à l'erreur (température de consigne - température du métal) dans le
calcul de l'algorithme PBD afin d'obtenir une sortie au brûleur avec une meilleure
résolution. Ce calcul est effectué par le bloc PCFL PID du logiciel Taylor Proworx
Nxt qui programme l'automate Quantum de l'Usine Grande-Baie.
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Cette précision est nécessaire, car le contrôle s'effectue sur une très petite
partie de l'échelle du thermocouple de type K, ce qui oblige à avoir un grand gain
du régulateur pour faire le contrôle.
Dans les deux exemples suivants, on peut voir la sortie du bloc PCFL PID en
temps réel lorsque la précision est de 1° C et de 0.1° C. Ces tests sont effectués en
mode adaptatif avec le même Pm et le même Pa. Dans le premier exemple, figure
6-1, on peut apercevoir la sortie qui varie par pas successifs. Ceci est dû au gain
élevé du régulateur multiplié par l'erreur, ce qui donne sept pas sur la sortie. C'est
pourquoi le contrôle adaptatif n'aura pas son plein impact sur ce procédé très lent.
100%
0%
Figure 6-1 : Carte ATI 030 00, précision de 1° C.
Dans le deuxième exemple, figure 6-2, on peut voir la sortie varier
graduellement (mais non pas linéairement, dû au gain adaptatif en rapport avec
l'énergie dans le toit). Avec les mêmes paramètres du régulateur, ceci nous prouve
la nécessité d'utiliser la résolution au dixième de degré pour avoir le plein impact






Figure 6-2 : Carte ATI 030 00, précision de 0.1° C.
6.2.5 Test en laboratoire avec l'algorithme PID du bloc PCFL.
Face à l'impossibilité d'effectuer le contrôle voulu, nous avons utilisé un bloc
de calcul ayant l'algorithme de calcul standard et la précision des nombres réels.
Nous avons donc dû tenir compte des différences que ce nouveau bloc de contrôle
nous apportait, comme vu à la section 6.2.1.
Ainsi nous avions tous les outils pour effectuer l'implantation de l'algorithme
adaptatif modifiant le gain selon la température des réfractaires. À la figure 6-3,
on voit le schéma de calcul conventionnel utilisé dans la stratégie de contrôle
adaptative de l'usine Grande-Baie.
67
L'algorithme de calcul PID du bloc PCFL fait partie d'une quantité
déterminée de blocs de calcul (EMTH, BLKM, etc,...), toujours en utilisant le
même logiciel de programmation Proworx Nxt en cours à l'usine Grande-Baie.









Tset = température métal désirée (Set point). Tmet = température métal mesurée
au thermocouple.
Figure 6-3 : Schéma de calcul de l'algorithme conventionnel.
La figure 6-4 montre le schéma de calcul adaptatif utilisé. Nous reproduisons ici
l'équation adaptative ainsi que la signification de chacun de ses termes :
P = Pm- Pa(Troof - Tmet)
P = Gain adaptatif qui sera transféré dans le registre de travail PID du PLC.
Pm = Valeur maximum du gain du régulateur.
Pa = Facteur de poids de l'équation qui est ajusté manuellement en fonction de
la quantité et du type d'alliage en présence dans le four.
Troof = Température de la voûte du four.
Tmet = Température de l'aluminium mesurée au centre du bain liquide.
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Consigne













P = Gain; Pm = Valeur maximum du gain (valeur par défaut); Pa = Facteur de poids pour
la différence entre la température du toit et la température du métal; Troof = Température
des réfractaires de la voûte.
Figure 6-4 : Schéma de calcul de l'algorithme adaptatif.
Ainsi nous pouvons obtenir un gain de contrôleur Kp très élevé pour le faire
varier considérablement en fonction de la température des réfractaires.
À la figure 6-5, nous pouvons remarquer la variation du gain (courbe #4) en
fonction de la différence entre la température du toit et celle du métal (courbes #2 et
#1 respectivement). Le point de consigne, courbe #3, est fixé à 760 ° C.
Voici un exemple de calcul du gain P du régulateur en fonction d'une variation
de consigne SP en utilisant l'équation 6.1 et en se référant à la figure 6-5:
A T = 15.00 heures : Pm =720; Pa =2;
Troof = 805 ° C ; Tmet = 725 ° C;
P = 720 -2* (805°C-725°C) P = 560
À T = 15.25 heures : Pm = 720 ;
Troof = 820 ° C ;
P = 720 - 2 * (820°C - 735°C)
P = 550
Pa =2;
Tmet = 735 ° C;
À T = 15.50 heures : Pm = 720 ;
Troof = 840 ° C ;
P = 120-2* (840°C - 750°C)
P = 540
Pa =2;










| centra métal »î Toit réftaclaire #2 point consigne #3 Oaln*4 Output * q
Figure 6-5 Résultats du contrôle adaptatif montrant les variations du gain en fonction de
la différence entre la température de la voûte et celle du métal.
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On note à la figure 6-5 une variation de la valeur finale du gain de régulation
P qui affecte directement la sortie (courbe #5) permettant un déplacement de la
température de l'aluminium (courbe #1) vers la consigne à environ 16:00 heures.
Au temps 16:00 heures, on remarque que la température du métal atteint la
valeur désirée, soit 760 ° C, ce qui prouve que la formule adaptative fait bien son
travail. En plus d'atteindre la valeur désirée, nous avons abaissé la température des
réfractaires à celle du métal.
6.2.6 Corrélation du comportement du procédé virtuel avec le procédé réel.
Le procédé virtuel (programmation Fortran) nous a permis de tester notre
algorithme de calcul adaptatif implanté dans le programme de l'automate Quantum
du contrôleur réel. Nous avons pu établir et corriger des situations de contrôle du
procédé. La vérification des calculs et du comportement de l'équation dans des
situations particulières a pu être effectuée.
L'équation adaptative choisie a réussi à réaliser l'algorithme de contrôle
désiré, c'est à dire tenir compte de la température de la voûte afin d'amener le PV
(valeur de procédé) au SP (point de consigne). Toutefois, il est à noter que le
procédé virtuel du laboratoire n'était pas suffisamment représentatif du procédé
réel, puisque la modélisation a été faite en fonction des fours avant les
modifications physiques faites sur ceux-ci.
71
Des modifications au programme Fortran du four virtuel ont dû être faites
afin de le rendre plus représentatif du four réel dans son état actuel; il s'agit de
paramétriser certains fichiers d'entrée. Nous voulions tester la stratégie de contrôle
le plus rapidement possible sur un vrai procédé puisque le temps limite des tests en
usine approchait rapidement. Pour des raisons opérationnelles la date limite des
essais devait être fixée au 3 mai 2000.
6.2.7 Développement de la logique floue avec fonctions d'appartenance de
l'erreur.
Cette section brosse un bref aperçu de l'utilisation de la logique floue
appliquée au contrôle de température des fours.
Bien que ce type de contrôle ne puisse présentement être implanté à l'usine
dû aux difficultés dans l'implantation d'un nouveau logiciel de programmation,
nous avons entrepris l'expérimentation en laboratoire de la logique floue appliquée
au contrôle adaptatif. Ceci nous a aidé à valider le contrôle par l'apport d'une
autre technique qui se rapproche beaucoup du contrôle P +1 adaptatif.
La régulation par logique floue est de nos jours disponible dans les
automates Modicon Quantum de Schneider Électrique. Elle est implantée dans le
logiciel Concept et non pas dans Taylor Proworx Nxt. Les notions de base de la
logique floue sont bien connues, toutefois nous devions faire la corrélation entre la
théorie du contrôle et les explications fournies dans le logiciel.
Pour implanter la logique floue, il y a deux étapes, la fuzzification et la
denazification. Le bloc de fuzzification peut avoir un maximum de neuf points de
support et neuf degrés d'appartenance. La figure 6.6 montre un exemple. Les
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quatre points de support ne sont pas linéaires, ils font varier les degrés
d'appartenance à différentes conditions de la fonction d'appartenance qui est
l'erreur dans notre cas. Ils ne peuvent être linéaires car pour un procédé de
température avec perturbations externes, le contrôle doit s'adapter à la situation du
procédé.
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S1 52 53 S4
Figure 6-6 : Schéma de fùzzification, source : logiciel Concept V 2.2 de Schneider
Électrique.
Quant au bloc de défuzzification, il module la sortie selon les degrés
d'appartenance de la fuzzification. Pour chaque valeur de degré d'appartenance,
entre 0 et 1, provenant de la fuzzification, il y a des points de support déterminant
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Figure 6-7 : Schéma de défuzzification, source : logiciel Concept V 2.2 de
Schneider Électrique.
Quelques tests ont été réalisés sur le simulateur donnant des résultats
impressionnants. La fonction d'appartenance utilisée était l'erreur entre le point de
consigne et la température du métal.
Lors du contrôle effectué sur le procédé, nous voulions couper le débit au
brûleur progressivement puis par la suite augmenter la coupure à l'approche du
point de consigne selon les degrés d'appartenance voulus en fonction du procédé.
Toutefois le développement approfondi du contrôle à l'aide de la température
de la voûte n'a pas été entrepris étant donné que le logiciel de contrôle actuel du
PLC ne supporte pas l'application «Logique Floue». Avec une version plus
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Figure 6-8 : Schéma de contrôle par la logique floue.
6.3 Essais à l'usine Grande-Baie
6.3.1 Le contrôleur réel couplé au procédé réel.
Dans cette section nous élaborons sur la stratégie de contrôle implantée dans
l'automate pour effectuer l'asservissement de température sur le four réel.
Les conditions présentes du contrôle à l'usine sont régies par des paramètres
de bande proportionnelle et d'intégrale envoyés à l'algorithme de calcul PID2 selon
les étapes du procédé. Il y a une compensation du contrôle effectuée par
l'opérateur humain qui fait appel à son intuition pour effectuer des changements de
points de consigne afin de faire varier le débit du brûleur en tenant compte de la
température affichée du toit. Il y a également dans le programme des sécurités par
événements discrets pour prévenir d'éventuelles erreurs d'opération, comme
couper le débit de gaz lorsqu'on a la condition (température cible - température
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métal <= 8°C) pour tenter d'anticiper l'effet de l'inertie thermique du four.
Également, lorsque le four est en refroidissement et qu'il n'y a pas moins de 20 °C
d'écart entre le toit et le point de consigne, le brûleur demeure fermé.
6.3.2 Transfert technologique.
Dans cette section nous élaborons sur l'implantation de la stratégie de
contrôle adaptative dans l'automate pour effectuer l'asservissement sur les fours
réels avec l'aide d'un calendrier de transfert technologique telle que présenté au
tableau 6-4 de la page suivante.
6.3.2.1 Implantation de l'algorithme adaptatif et du bloc PCFL P1D dans
le programme de l'automate au centre de coulée de l'Usine
Grande-Baie.
L'implantation s'est effectuée durant la production normale du centre de
coulée. Elle a eu lieu sous la supervision de Félectrotechnicien du centre.
Nous avons fait l'implantation directement dans l'automate en compilation
(mode ONLINE). Ceci nous a permis de valider le calcul adaptatif ainsi que la
variation du gain selon les variables du procédé dans son état actuel. Le
transfert du registre de la sortie de notre algorithme se faisait manuellement























Validation de la programmation du contrôle
adaptatif (calcul 16 bits) avec l'électronicien
du centre de coulée. Algorithme PID2
Programmation du bloc PCFL PID (calcul
32 bits) et configuration de la carte ATI 030
00 à 0.1 °C de résolution
Programmation du contrôle adaptatif à
l'aide de blocs EMTH (calcul 32 bits) 1er
test de contrôle adaptatif en P seulement sur
le four réel.
2ieme test adaptatif en P seulement avec
constatation de saturation de l'équation
modifiant le gain selon l'écart entre la
température du métal et de la voûte.
Implantation du nouvel algorithme de calcul
adaptatif. Tentatives de test sans succès à
cause de multiples facteurs impondérables.
Test réussi sans perturbation en mode
adaptatif à Sp=760°C avant fluxage. Test de
stabilisation fut un échec dû à un 'inter-
lock' du programme.
Test de la robustesse de l'équation en
chauffage, refroidissement et en attente de
la coulée.
Arrêt de production de 16 hres durant les-
quelles nous allons avoir les deux fours
ainsi qu'un opérateur et l'électricien, pour
effectuer plusieurs tests dans plusieurs
conditions afin de parvenir à un réglage
final.
Remise du rapport final
Tableau 6-4: Calendrier de transfert technologique à UGB.
Le tableau 6-4 permet de suivre, à partir du 10 février 2000, les
opérations effectuées à UGB avec les différents intervenants impliqués dans le
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projet. L'étape #1 montre que le 10 février, nous avons effectué la validation
du contrôle adaptatif avec l'algorithme PID2 de Taylor.
Nous nous sommes rendu compte, après quelques tests de contrôle et
étude des données acquisitionnées, que la gain proportionnel du bloc PID2 était
en saturation lorsque survenait une variation du point de consigne (ASP) ou une
variation incontrôlée de la charge (ALoad).
Une recherche d'un autre bloc ou algorithme de calcul PID a dû être faite
afin de répondre aux caractéristiques dynamiques non linéaires du procédé.
C'est alors que nos efforts se sont tournés vers le bloc de calcul PCFL-PID du
même logiciel de programmation de l'automate de contrôle. Il était très
important, à ce moment, de rester dans le même environnement logiciel de
programmation afin de permettre une meilleure transférabilité des notions de
contrôle adaptatif PID2 vers PCFL-PID.
L'étape #3 nous a permis d'expérimenter le contrôle adaptatif avec des
blocs EMTH (calcul 32 bits) en usine. Les tests ont permis de valider à tout le
moins, l'algorithme PCFL-PID car contrairement au PID2 celui-ci ne possède
pas une limite en gain proportionnel.
L'étape #4 a permis d'expérimenter et de constater la saturation de notre
équation adaptative. Des ajustements au niveau des termes de l'équation, Pm et
Pa ont dû être faits afin de rendre l'équation un peu plus relâchée ou moins
sensible aux perturbations et aux changements de point de consigne. À ce
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moment, les temps de tests pratiques en usine étaient très courts et les tests
furent rendus difficiles par de nombreuses opérations effectuées sur les fours
(maintenance, bris, échantillonnage, brassage, etc).
Le 30 mars 2000, l'étape #5 nous a permis d'implanter dans l'automate
une nouvelle stratégie de contrôle avec un meilleur ajustement des paramètres
de l'équation adaptative en fonction de la quantité de métal et du type d'alliage.
Encore une fois, les tests furent interrompus par la construction et la
maintenance préventive sur les deux fours.
Le 19 avril, enfin des tests positifs nous permettent de croire que notre
équation de contrôle adaptatif fonctionne bien sans perturbations externes. Les
tests ont été effectués avec des variations de la consigne en température (ASP)
nous laissant croire à des résultats encore meilleurs dans nos futurs tests.
Le 3 mai 2000, nous avons eu 16 heures à notre disposition afin
d'effectuer tous les tests possibles sur les deux fours en contrôle adaptatif.
Nous avons réalisé de grands pas dans l'avancement du projet car nous avions
en plus un opérateur disponible et prêt à réagir à nos demandes, ainsi qu'un
technicien en instrumentation en permanence dans la salle de contrôle.
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6.3.2.2 Saturation de l'équation adaptative.
Il s'agit de l'équation P - Pm - Pa(Troof - Tsei). Cette équation a fait
ses preuves en laboratoire, que ce soit avec le contrôleur virtuel ou avec
l'algorithme de calcul du contrôleur réel appliquée au contrôle du four virtuel.
Lors du transfert technologique à l'usine, nous avons constaté les limites
d'application de cette équation sur le four réel. Cette limitation provient de la
redistribution d'énergie dans le four lorsque la flamme est coupée. À ce
moment la voûte vient chauffer le métal. Avec la formulation actuelle du
modèle mathématique du four qui, comme on le sait, sert de fondement pour la
construction du four virtuel, ce phénomène n'est pas reproduit.
Durant les tests effectués en usine, nous avons atteint la saturation de
l'équation, en ce sens que l'équation donne un gain négatif, ce qui n'a pas de
sens physique. Pour avoir un contrôle robuste sur les fours, nous visions un
point de coupure adaptatif de débit de gaz quand Tset -Tmet = 14 °C lorsque la
voûte était très chaude. Nous avons dû diminuer le gain maximum de
l'équation (Pm) pour tenir compte de la voûte agissant davantage sur le métal.
En considérant que l'écart maximum (Troof-Tset) est de 240°C, nous devons
multiplier par un facteur de poids (Pa) très minime, afin de ne pas le soustraire
à un Pm égal et causer ainsi un gain nul, ce qui aurait comme résultat de mettre
l'algorithme de calcul en faute.
80
Cette situation survient lorsque la voûte est très chaude, avec le temps, la
température des réfractaires atteint un régime quasi établi. Cette quasi
saturation combinée au fait que l'autre point de référence pour l'équation
adaptative, le point de consigne, est une valeur statique fait en sorte que
l'équation devient statique et dans ces conditions on revient au contrôle
proportionnel.
C'est pourquoi TéquationP = Pm -Pa(Troof - Tmet) , a été adoptée où
Tmet remplace Tset. La température du métal étant en évolution continuelle,
l'équation adaptative demeure toujours dynamique.
6.3.2.3 Difficultés du transfert technologique en production.
L'implantation de l'algorithme de contrôle adaptatif tenant compte de la
température de la voûte s'est très bien effectuée et nous avons pu valider nos
résultats.
Par la suite les tests ont débuté en pleine période de production du four. Il
a été difficile d'effectuer des tests en partie ou en totalité. Plusieurs priorités
nous devançaient, comme les besoins de la production, de la maintenance et de
la sécurité, des problèmes de communication avec l'équipe de l'opération, ou
encore des tests sur le puits de coulée effectuée par l'usine.
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À cela il faut ajouter des imprévus comme l'arrivée tardive de creusets
juste avant le fluxage, ou l'oubli des opérateurs qui font des changements de
point de consigne ou des ouvertures de portes.
À quelques reprises, le métal provenant des salles de cuves était très chaud
et aucun rebut n'était chargé dans le four, comme conséquence, il n'y avait
aucun chauffage à effectuer avant la coulée.
6.3.2.4 Tests lors de l'arrêt de production du 3 mai 2000.
Ce n'est qu'après plusieurs mois et de nombreuses tentatives que nous
avons pu bénéficier d'un arrêt de production de 16 heures, d'un technicien et
d'un opérateur ainsi que des deux fours pour effectuer des tests complets et sans
contrainte. L'occasion semblait exceptionnelle.
Malheureusement, des travaux d'entretien mécanique sur les deux fours
ont énormément nui au refroidissement après le chauffage, dû au fait que nous
ne pouvions pas ouvrir les portes à cause des procédures de cadenassage pour la
sécurité des mécaniciens œuvrant sur les fours. De plus nous avons dû
interrompre plusieurs chauffages pour ménager les mécaniciens œuvrant sur le
four et au-dessus des portes afin d'éviter des températures excessives.
Malgré ces limitations, nous avons pu tester l'algorithme adaptatif dans
quelques conditions et avec quelques changements de charge et de consigne
comme lors d'opérations de production. Ceci nous a permis d'ajuster les
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paramètres adaptatifs, d'observer le contrôle sur le procédé, d'effectuer des
changements de paramètres en nous basant sur les calculs effectués à partir des
tests.
Nous présentons ici, un des tests effectués avec l'ajustement du paramètre
de contrôle Pm de l'équation adaptative. Afin d'augmenter la robustesse de
l'équation, nous avons expérimenté avec les variations dans la valeur du
paramètre Pm en tenant compte des conditions du procédé.
Dans un premier temps, la valeur de Pm a été ajustée à 1000 pour une
température de toit et de métal élevée.
Pm = 1000 si, T15 (voûte) = élevée et Tmet - élevée ;
Pm = 1100si, T15 (voûte) = élevée et Tmet = basse;
Pm = 650 si, T15 (voûte) = basse et Tmet = élevée ;
Ces changements on permis de constater une amélioration des
performances du contrôle, mais la décision de l'industrie d'arrêter le projet n'a
pas permis de continuer les essais et valider la fonctionnalité de l'équation
adaptative.
Même si les tests en usine ont été ainsi compromis, nous avons continué
l'étude en laboratoire sur la variable Pm. Nous avons développé une relation
donnant la valeur de Pm en fonction de la quantité d'aluminium dans le four.
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La sélection des valeurs de Pm (650 à 1000) a été fait par expérimentation
en laboratoire et en usine afin de rendre le calcul Kp plus représentatif en
fonction des caractéristiques du procédé.
Le quotient calculé de l'équation a été réglé en fonction d'une plage de masse
du métal :
P = Pm-Pa* (T\5- Tmet)
1100(T15-Tset)*
160
Alors : P = (T15-Tset)* 1100
160
-Pa*(Tl5-Tmet)
Condition dynamique selon la masse du métal dans le four
1100 • Température maximum dans le four pour 90,000
kg de métal.
160 • Température du toit moins celle du point de
consigne.
Le nombre 160 a été calculé en fonction d'une température de toit
moyenne de 920° C moins celle du point de consigne du métal de 760° C :
920° C - 760° C = 160° C
Nous avons pu ainsi inclure dans l'algorithme un paramètre important afin
d'obtenir un contrôle plus robuste et de pouvoir gérer des situations extrêmes
d'utilisation des fours. Ce paramètre modifie directement le gain de procédé et
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fait en sorte que l'action adaptative se fait sentir plus ou moins fortement
dépendant du cas.
6.3.2.5 Comparaison de deux contrôles effectués en usine.
À partir de la base de données de l'interface d'acquisition FIX Dynamics
de l'usine Grande-Baie, nous avons importé ces données dans une grille Excel
pour les interpréter graphiquement. Nous avons sélectionné un contrôle effectué
par l'usine avec l'algorithme de calcul PID2 de Proworx Nxt en contrôle P + I.
Ce contrôle n'a subi aucune intervention humaine comme les ouvertures des
portes, les changements de point de consigne ou les changements de la sortie en
mode manuel. On peut observer, sur la figure 6-9 ci-dessous, qu'il y a eu un
dépassement de 13 °C alors que la voûte n'a pas atteint les 900°C.
Contrôle avec paramètres P+l
Comportement Four2 sem 0GÎ05Ï15
Dépassement
de 13 °C avec
un Troof max.
de 888°C
21.75 21.95 23.15 22.35 22.55 22.75 22.96 23,15 23.35 23.55 23.75
0.00
Cenlre métal #i Toil réfradaireffi point consignees Output #4
Figure 6-9 : Réponse du four réel sous contrôle P + I conventionnel.
Dans la figure 6-10 suivante, on peut voir l'algorithme adaptatif effectuer
le contrôle sur le four réel avec une voûte très chaude et un dépassement de
seulement 2.5°C.
1000
Test adaptatif P=Pm-Pa (T15-Tm«t)
FOUR1 0QC4J19 Pm=1100 PafM.8
90 OOOKg Après deux brassages.
Dépassement




Heure « l décimal.
| Centre mêlai»! Toit réfractaire #2 Point de consigne *3 Gain#4 OUTPUT*5|
19.50
Figure 6-10 : Réponse du four réel sous contrôle adaptatif utilisant la température de
la voûte.
6.4 Suggestions pour améliorations futures.
6.4.1 Contrôle adaptatif (Kp) avec en plus, Pm adaptatif.
L'équation adaptative a fait ses preuves avec des conditions d'opération
différentes du procédé, dont plusieurs températures de métal et de voûte dans
différentes situations de contrôle. Mais lorsque la masse de métal dans le four est
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différente, ceci modifie le gain de procédé et il en résulte que Pm, qui est la valeur
du gain maximum, peut devenir erronée. C'est pourquoi nous devons rendre le
contrôle du four encore plus robuste pour toutes les situations de contrôle en
utilisant un Pm adaptatif. La valeur de Pm devra alors varier selon une correction
en fonction de la masse du métal dans le four.
Pm = f(M)







P = Gain; Pm = Valeur maximum du gain (valeur par défaut); Pa = Facteur de poids pour
la différence entre la température du toit et la température du métal; Troof = Température
des réfractaires de la voûte ; f(M) = Fonction reliant Pm à la masse.
Figure 6-11 : Schéma de calcul de l'algorithme adaptatif avec Pm variant en
fonction de la masse à l'intérieur du four.
6.4.2 Contrôle adaptatif par la logique floue.
Le laboratoire LECAP possède également la technologie pour effectuer le
contrôle à l'aide de la logique floue. Cependant cette technologie n'est disponible
qu'avec le logiciel Concept pour les automates Modicon Quantum.
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Le développement peut se faire de différentes façons, soit en utilisant la
logique floue pour faire varier les paramètres d'un algorithme de calcul PID selon
différentes situations du four, soit en faisant comme dans la figure 6-12 suivante, où
les degrés d'appartenance sont modifiés selon l'état du four et le contrôle s'effectue
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Figure 6-12 : Schéma de contrôle adaptatif par la logique floue.
6.4.3 Comparaison par simulation d'une fournée identique, entre le contrôle
conventionnel de l'usine et le contrôle adaptatif proposé.
Dans le but de valider les résultats, il a été décidé d'effectuer une étude
comparative entre l'algorithme de contrôle conventionnel actuellement utilisé à
l'usine et le contrôle adaptatif développé dans ce projet. L'objectif est de
déterminer dans quelle mesure le contrôle adaptatif sera supérieur au contrôle
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conventionnel en termes de temps pris pour atteindre la température cible du métal.
Pour ce faire, nous avons utilisé le four virtuel avec exactement le même point de
départ que pour le cas réel, soit l'état du four prêt pour le chauffage avant le
fluxage. En usine, il serait impossible de le réaliser sur le four réel car il serait
impensable de retrouver deux fois les mêmes conditions pour débuter le contrôle au
même moment.
Tout d'abord, il est important de noter que face au contrôle avec l'algorithme
conventionnel et un opérateur humain expérimenté qui tient compte de la
température affichée des réfractaires, il ne serait pas facile de faire mieux car
l'opérateur connaît les réactions du procédé pour en modifier le contrôle, soit en
mode manuel ou avec des changements de point de consigne en mode automatique
pour compenser l'algorithme.
Cette compensation par intervention humaine permet d'atteindre le point de
consigne rapidement sans trop de dépassement de la température du métal. Par
contre, il est évident qu'il n'est pas toujours possible d'avoir un opérateur
expérimenté aux commandes du four, et que tout opérateur humain est susceptible
d'erreurs de jugement ou tout simplement d'oublis, alors qu'un contrôle adaptatif
bien calibré en mode automatique ne laisse pas de place à l'erreur.
Nous avons donc programmé l'automate exactement de la même manière que
celui de l'usine en employant l'algorithme PID2 ainsi que toute la programmation
qui l'entoure. Nous avons simulé une fournée complète avec de bonnes conditions
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pour obtenir un dépassement à la température cible de 760 °C ce qui nous permettra
de tomber en contrôle à l'aide de l'automate et ainsi de tester les deux algorithmes
de calcul. À noter que les deux contrôles sont effectués en automatique seulement,
sans aucune intervention manuelle.
Dans le premier cas nous pouvons remarquer que l'algorithme adaptatif a eu
un très bon effet sur le brûleur car la sortie a été coupée plus rapidement étant
donné l'énergie contenue dans les réfractaires ce qui nous a causé un dépassement
de 2.45 °C. Le vrai gain du contrôle adaptatif est une réduction du dépassement de
la cible. Quant au contrôle conventionnel de l'usine, il a agi beaucoup plus
linéairement pour finalement aboutir à un plus grand dépassement de 4.7 °C (voir
la figure 6-13). Un autre élément important est la période du refroidissement du
métal pour revenir au point de consigne à 760 °C. Le contrôle adaptatif est revenu
au point de consigne 7 minutes 57 secondes plus rapidement que le contrôle
conventionnel P + I effectué par l'algorithme PID2. Ceci est dû à la variation du
gain adaptatif qui, avec un gain au départ plus grand, vient réduire le débit du
brûleur plus tard que le contrôle conventionnel, puis ce même gain diminue plus
rapidement dû à l'augmentation de l'énergie dans les réfractaires, pour finalement
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Figure 6-13 : Comparaison de ta température du métal et du débit de combustible entre
le contrôle conventionnel et le contrôle adaptatif.
La figure 6-14 montre une comparaison entre deux températures de la voûte,
pour le contrôle conventionnel (courbe #3) et pour le contrôle adaptatif (courbe #4).
Nous voyons également l'effet de l'ouverture des portes à environ 20 000 secondes
à partir du début de la simulation, portes que nous avons fait ouvrir dans le
simulateur pour faciliter le refroidissement, opération similaire à ce qui se fait






Contrôle de l'usine BP30% MOOrepFmin.
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Figure 6-14 : Comparaison des températures de la voûte entre le contrôle conventionnel et
le contrôle adaptatif.
6.4.4 Suggestions pour travaux ultérieurs.
Ayant achevé le travail constituant l'objet de ce mémoire, nous donnons dans
cette section des suggestions visant à pousser plus loin l'étude du contrôle du four
de coulée. Comme vu dans la section 6.4.1, la prise en compte de l'influence de la
masse du métal pour faire varier Pm dans l'équation adaptative est un facteur
important pour rendre le contrôle plus robuste. À cette fin, des tests en laboratoire
devraient être effectués avec les nouveaux paramètres des fours de l'usine. Par la
suite, il serait important de valider ces paramètres dans l'équation adaptative
utilisant le four virtuel, puis effectuer l'implantation du nouvel algorithme en usine
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et faire des tests de réglage. De plus, le contrôle adaptatif ainsi obtenu pourrait être
implanté lors de la coulée et la variable de procédé est prise comme la température
du métal mesurée dans le dalot au lieu d'être mesurée dans le four. Tout comme
nous avons proposé de moduler Pm en fonction de la masse de métal, nous
pourrions aussi moduler Pa en fonction de la température de la voûte. Une
température de la voûte trop élevée, même de façon ponctuelle ( point chaud ) peut
causer une réaction exagérée du brûleur. Dans ce cas, une valeur de Pa plus réduite
peut atténuer l'effet adaptatif pour revenir plus près du contrôle conventionnel.
Dans le but d'obtenir une plus grande convivialité, une page pourrait être
construite pour l'interface opérateur PanelMate afin d'accéder plus rapidement aux
registres concernant 1'activation et la conduite du contrôle adaptatif. Egalement,
une page sur Fix 32 MMI pour visualiser et contrôler les fours pourrait être
développée incluant le contrôle adaptatif.
Les travaux faisant l'objet de ce rapport ont ainsi démontré au delà de tout
doute et par des résultats tangibles que le concept de laboratoire virtuel de contrôle
(LVC) du LECAP est adéquat et efficace pour les études de contrôle avancé des
procédés industriels notamment ceux reliés à la fabrication de l'aluminium. La
collaboration du centre de coulée de l'Usine Grande-Baie a joué un rôle
fondamental, nous permettant de tester nos idées sur le procédé réel. Le procédé
réel est le dernier des quatre éléments requis pour compléter la configuration de
base du laboratoire et permettre de valider nos concepts.
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Nous apprécions cette précieuse collaboration, et en retour, nous croyons
avoir offert à l'usine la possibilité d'améliorer l'actuel contrôle conventionnel.
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CONCLUSION
Le lecteur aura constaté que l'étape finale de ce projet a été achevée et son objectif
réalisé. On rappelle que l'objectif principal du projet était de monter les trois
composantes du laboratoire (le four virtuel, le contrôleur virtuel et le contrôleur réel), de
les mettre en réseau avec la quatrième composante (le four réel), d'effectuer des études
sur les nouvelles stratégies de contrôle et finalement de transférer les résultats à
l'industrie. Tous ces volets ont été achevés avec succès, démontrant ainsi d'une part la
validité du concept qui sous-tend le laboratoire virtuel, et d'autre part la faisabilité
industrielle, utilisant le contrôle du four de métal chaud comme un exemple illustratif, en
travaillant en collaboration étroite avec l'industrie, sur un four réel en opération et en
pleine période de production.
Le travail d'amélioration des procédés industriels en est un de longue haleine, mais
déjà les résultats obtenus avec le contrôle adaptatif du four de métal chaud utilisant la
température de voûte sont tangibles et éloquents. À la section 6.4 nous suggérions
quelques pistes concrètes et réalistes pour pousser encore plus loin l'amélioration du
contrôle et le rendre plus convivial à l'opérateur.
Les essais successifs ont montré que la stratégie de contrôle adaptatif, implantée dans
le contrôleur existant, est capable de répondre à des changements du point de consigne
ainsi qu'à des perturbations externes, telles le brassage en continu à l'azote, et l'ajout, dès
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FICHIER D'ENTREE POUR LE SIMULATEUR
DU FOUR DE METAL CHAUD (RESUL. THESE)
FICHIER DU FOUR A (REGIME TRANSITORE)
FICHIER D'INITIALISATION DE LA SIMULATION
TEMPS REQUIS POUR LE CHARGEMENT (s)
MASSE DE METAL LIQUIDE DU PIED RESTANT (kg)
TEMPERATURE DU METAL LIQUIDE DU PIED (C)
MASSE DES REBUTS SOLIDE (kg)
POURCENTAGE DE VIDE DANS LE SOLIDE (POROSITE <.2 VOIR PROGRAMME) (FRACTION)
TEMPERATURE DU METAL SOLIDE AJOUTE (C)
DEBIT DE COMBUSTIBLE AU BRULEUR POUR LE PRECHAUFFAGE (m 3/h)
EXCES D'AIR (FRACTION)
DUREE DU PRECHAUFFAGE (s)
DUREE DU REPOS APRES LE PRECHAUFFAGE (s)
MASSE DE METAL EN FUSION AJOUTEE (kg)
TEMPERATURE DU METAL EN FUSION (moyenne 3 premiers creusets) (C)
DUREE DU TRANSFERT DU METAL EN FUSION (s)
CHAUFFAGE DURANT LE TRANSFERT (O/N)
DEBIT DE COMBUSTIBLE AU BRULEUR POUR LE CHAUFFAGE PENDANT LE TRANSFERT (m 3/h)
EXCES D'AIR (FRACTION)
DUREE DU CHAUFFAGE PENDANT LE TRANSFERT (s)
BRASSAGE EN CONTINU PENDANT LE TANSFERT (O/N)
BRASSAGE EN CONTINU PENDANT LE CHAUFFAGE DU METAL SOLIDE ET LIQUIDE (O/N)
DEBIT DE COMBUST. AU BRULEUR PENDANT LE CHAUFF. DU METAL SOLIDE ET LIQUIDE (m 3/h)
EXCES D'AIR (FRACTION)
DUREE DU CHAUFFAGE DU METAL LIQUIDE ET SOLIDE (s)
DUREE DU REPOS AVANT LE BRASSAGE PRELIMINAIRE (s)
DUREE DU BRASSAGE PRELIMINAIRE (s)
DEBIT D'AZOTE POUR LE BRASSAGE PRELIMINAIRE (m 3/min)
TEMPERATURE DE L'AZOTE POUR LE BRASSAGE (C)
NOMBRE ET DUREE D'OUVERTURE DES PORTES PENDANT LE BRASSAGE PRELIMINAIRE (NB,s)








































DEBIT DE COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE AVANT LA COULEE
EXCES D'AIR
DUREE DU CHAUFFAGE AVANT LA COULEE
DUREE DU REPOS AVANT L'ADDITION DES METAUX 'ALLIAGE
NOMBRE ET DUREE D'OUVERTURE DES PORTES PENDANT L'ADDITION DES METAUX
DUREE DU BRASSAGE A L'AZOTE PENDANT LA PREPARATION
DEBIT D'AZOTE POUR LE BRASSAGE
DUREE DU DEGAZAGE AU CHLORE PENDANT LA PREPARATION
DEBIT DE CHLORE POUR LE DEGAZAGE
TEMPERATURE DES GAZ DE BRASSAGE ET DE DEGAZAGE
NOMBRE ET DUREE D'OUVERTURE DES PORTES PENDANT LE BRASSAGE ET/OU LE DEGAZAGE
MASSE DE L'ECUME ENLEVEE
DUREE DE L'ECUMAGE
NOMBRE ET DUREE D'OUVERTURE DES PORTES PENDANT L'ECUMAGE DU FOUR
DUREE DU REPOS APRES L'ECUMAGE
1
 DAMPER% MOYEN D'OUVERTURE DU
% MOYEN D'OUVERTURE DU 'DAMPER'
% MOYEN D'OUVERTURE DU 'DAMPER'
LORS DES PERIODES DE CHAUFFAGE
LORS DES PERIODES DE REPOS (ATTENTE)
LORS DES PERIODES DE BRASSAGE (N2)
% MOYEN D'OUVERTURE DU 'DAMPER' LORS AJOUT METAUX ALLIAGES ET FLUXAGE (CL2)
NOMBRE DE NOEUDS DANS LES MURS ET LA VOUTE
NOMBRE DE NOEUDS DANS LE METAL
NOMBRE DE NOEUDS DANS LE PLANCHER
NOMBRE MAXIMAL D'ITERATIONS POUR LA METHODE NUMERIQUE DE NEWTON-RAPHSON
CRITERE DE CONVERGENCE POUR LA METHODE NUMERIQUE DE NEWTON-RAPHSON (<lE-3)
CRITERE D'ARRET DE LA SIMULA. (0=AUCUN,1=TEMP. MOY. METAL,2=TEMP. THERMOC.)
TEMPERATURE DE REFERENCE POUR LE TAUX DE REFONTE DE L'USINE
TEMPERATURE LOINTAINE DANS LES FONDATIONS DE L'USINE
TEMPERATURE DE SURFACE DES MURS DU FOUR ET FONDATIONS DE L'USINE (BETON)
TEMPERATURE MOYENNE EXTERIEURE DE LA VOUTE ET MURS DU FOUR
TEMPERATURE MOYENNE INTERIEURE DES REFRACTAIRES DANS LA CHAMBRE DE COMBUS.
TEMPERATURE MOYENNE INITIALE DES GAZ DANS LA CHAMBRE
CORRECTION POUR LA TEMP. DES GAZ (0=AUCUN,l=HOTTEL,2=GRADIENT DANS LE GAZ)
TEMPERATURE MOYENNE DES REFRACTAIRES A L'INTERFACE METAL
TEMPERATURE MOYENNE DE SURFACE EXTERIEURE DU PLANCHER DU FOUR
TEMPERATURE MOYENNE DE L'AIR AMBIANT SOUS LE FOUR ET DANS L'USINE
MODELE D'EMISSI. HEMISPHERIQUE TOTALE DU SOLIDE (1,2,3,4 VOIR LE PROGRAMME)
EPAISSEUR MOYENNE DE LA COUCHE D'OXYDE DE SURFACE DU METAL LIQUIDE














































DIMENSION MOYENNE DES GRAINS DANS LES REFRACTAIRES DE LA CHAMBRE DE COMBUS.
IMPRESSION DES TEMPERATURES (OUI=1,NON=0)
IMPRESSION DES TAUX DE TRANSFERT DE CHALEUR
IMPRESSION DES TAUX D'ACCUMULATION D'ENERGIE
IMPRESSION DES ENERGIES ACCUMULEES
IMPRESSION DES EFFICACITES ENERGETIQUES
IMPRESSION DES FACTEURS PHYSIQUES
IMPRESSION DES SORTIES GRAPHIQUES
INCREMENT DE TEMPS (HABITUELLEMENT < 3 s)


































POURCENTAGE MOLAIRE EN METHANE DANS LE GAZ
POURCENTAGE MOLAIRE EN ETHANE DANS LE GAZ
POURCENTAGE MOLAIRE EN PROPANE DANS LE GAZ
POURCENTAGE MOLAIRE DU BUTANE DANS LE GAZ
COEFFICIENT D'ABSORPTION DU GAZ CLAIR
COEFFICIENT D'ABSORPTION DU PREMIER GAZ GRIS
COEFFICIENT D'ABSORPTION DU DEUXIEME GAZ GRIS
COEFFICIENT D'ABSORPTION DU TROIS. GAZ GRIS
TEMPERATURE MOYENNE D'ENTREE DU COMBUSTIBLE
TEMPERATURE MOYENNE D'ENTREE DE L'AIR DE COMBUSTION
TEMPERATURE MOYENNE D'ENTREE DE L'AIR D'INFILTRAT.
DEBIT DE L'OXYGENE 02 D'ENRICHISSEMENT
DEBIT DE L'AIR D'INFILTRATION (PENDANT LA PREPARATION AVEC PORTES OUVERTES)
DEBIT DE L'AIR D'INFILTRATION (BRULEUR FERME ET PORTES FERMEES)
CONSTANTE UTILISEE POUR LA FONCTION MATHEMATIQUE DE BRASSAGE (0=<VAR<=l)
CONSTANTE UTILISEE POUR LA FONCTION MATHEMATIQUE DE BRASSAGE (0=<VAR<=l)
CONSTANTE UTILISEE POUR LA FONCTION MATHEMATIQUE DE BRASSAGE (0=<VAR<=l)
NOEUD UTIL. COMME POSITION DE LA TEMP. DU THERMO. (N6/3+VAR,VOIR PROGRAMME)
NOEUD UTIL. COMME POSITION DE LA TEMP. DU THERMO. (N6/3+VAR,VOIR PROGRAMME)
NOEUD UTIL. COMME POSITION DE LA TEMP. DES REFRACTAIRES DANS LA CHAMBRE
HUMIDITE ABSOLUE




































CONSTANTE POUR LE CALCUL DE LA TEMP. ADIABATIQUE DE FLAMME (VOIR PROGRAMME)
CONSTANTE POUR LE CALCUL DE LA TEMP. ADIABATIQUE DE FLAMME (VOIR PROGRAMME)
COEFFICIENT POUR LA CORRECTION DE LA CONDUC. THERMIQUE EQUIV. DU PLANCHER
COEFFICIENT POUR LA CORREC. DE LA CONDUC. THERMIQUE EQUIV. DES MURS ET VOUTE
TOTALE DE L'ALUM. LIQUIDE
TOTALE DES REFRACTAIRES
COEFF. POUR LA CORREC. DE L'EMISSIVITE HEMIS.
COEFF. POUR LA CORREC. DE L'EMISSIVITE HEMIS.
COEFFICIENT DE TRANSFERT DE CHALEUR 'OVERALL'
"FOULING FACTOR" DU RECUPERATEUR DE CHALEUR
SURFACE D'ECHANGE EFFICACE DU RECUPERATEUR
AVEC (1.,2.,3.,4.,5.,6.) OU SANS RECUP.(0.) (VOIR PROG. POUR TYPE DE RECUP).
DISTANCE DU RECUPERATEUR AU FOUR (POUR LA CHUTE DE TEMPE. DES GAZ)
CHUTE MOYENNE DE TEMPERATURE DES GAZ VERS LE RECUP. (VALEUR POSITIVE)
DISTANCE DU RECUPERATEUR AU BRULEUR (POUR LA CHUTE DE TEMPE. DE L'AIR CHAUD)























MODE DE CONTROL DU BRULEUR (0.=AUCUN, l.=PID EQUIPEMENT, 2.=CONTROL AUTO.)
CONSTANTE PROPORTIONNEL DU CONTROLEUR 'PID' DU DEBIT DE COMBUSTI.
CONSTANTE INTEGRATION DU CONTROLEUR 'PID1 DU DEBIT DE COMBUSTIBLE
CONSTANTE DERIVATION DU CONTROLEUR 'PID' DU DEBIT DE COMBUSTIBLE
CONSTANTE PROPORTIONNEL DU CONTROLEUR 'PID' DU DEBIT DE COMBUSTI.
CONSTANTE INTEGRATION DU CONTROLEUR 'PID1 DU DEBIT DE COMBUSTIBLE


























TEMPS REQUIS POUR LE CHARGEMENT DES REBUTS (s)
MASSE DE METAL LIQUIDE DU PIED RESTANT (kg)
TEMPERATURE DU METAL LIQUIDE DU PIED (C)
MASSE DES REBUTS SOLIDE (Kg)
DEBIT DE COMBUSTIBLE AU BRULEUR POUR LE PRECHAUFFAGE DES REBUTS (m 3/h)
EXCES D'AIR AU BRULEUR (FRACTION)
DUREE DU PRECHAUFFAGE DES REBUTS (s)
DUREE DU REPOS APRES LE PRECHAUFFAGE (s)
MASSE DE METAL EN FUSION AJOUTEE (kg)
TEMPERATURE DU METAL EN FUSION (C)
DUREE DU TRANSFERT DU METAL EN FUSION (s)
CHAUFFAGE DURANT LE TRANSFERT (O/N)
DEBIT DE COMBUSTIBLE AU BRULEUR POUR LE CHAUFFAGE PENDANT LE TRANSFERT (m 3/h)
EXCES D'AIR (FRACTION)
DUREE DU CHAUFFAGE PENDANT LE TRANSFERT (s)
DEBIT DE COMBUST. AU BRULEUR PENDANT LE CHAUFF. DU METAL SOLIDE ET LIQUIDE (m 3/h)
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.07 EXCES D'AIR (FRACTION)
760 . TEMPERATURE DESIREE DU METAL LIQUIDE APRES LA REFONTE COMPLETE DES REBUTS (C)
FOUR_A .DAT
130. AIRE EQUIVALENTE DE LA SURFACE DE BETON SOUS LE FOUR (m 2)
78.24 AIRE EQUIVALENTE DE LA SURFACE DU PLANCHER SOUS LE FOUR (m 2)
60.09 AIRE EQUIVALENTE DE LA SURFACE DU PLANCHER A L'INTERFACE METAL (m 2)
37.54 AIRE EQUIVALENTE DE LA SURFACE DU METAL (m 2)
77.63 AIRE EQUIVALENTE DE LA SURFACE DES REFRACTAIRES DANS LA CHAMBRE DE COMBUS. (m 2)
48.82 AIRE EQUIVALENTE DE LA SURFACE EXTERIEURE DES MURS DU FOUR (m 2)
47.56 AIRE EQUIVALENTE DE LA SURFACE EXTERIEURE DE LA VOUTE DU FOUR (m 2)
11.0 LARGEUR EQUIVALENTE DE LA SURFACE DU BETON SOUS LE FOUR (m)
5.24 LARGEUR EQUIVALENTE DU PLANCHER DU FOUR (PERPENDICULAIRE A L'AXE DU BRUL.) (m)
11.46 LONGUEUR TOTALE DU FOUR (AXE DU BRULEUR) (m)
2.05 HAUTEUR DES MURS DU FOUR (DU PLANCHER DE L'USINE AU SOMMET DU FOUR) (m)
7.95 LONGUEUR MOYENNE DU COTE DE LA SURFACE DE LA VOUTE (LC+L7D/2. (m)
0.5 EPAISSEUR EQUIVALENTE DE LA COUCHE DE BETON SOUS LE FOUR (m)





















EPAISSEUR DU PAPIER ISOLANT 'FIBERFAX1 DU PLANCHER (m)
EPAISSEUR DE LA COUCHE DE 'PLICAST LWI-201 DU PLANCHER (m)
EPAISSEUR DE LA COUCHE DE 'PLICAST AL-TUFF 3100 SPECIAL1 DU PLANCHER (m)
HAUTEUR INTERIEURE DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION (m)
LARGEUR INTERIEURE DE LA CHAMBRE DE COMBUSTION (m)
EPAISSEUR DE LA COUCHE INTERIEURE DE 'PLICAST K-L MIX' DES MURS (m)
EPAISSEUR DE LA COUCHE INTERIEURE DE 'PLICAST K-L MIX1 DE LA VOUTE (m)
EPAISSEUR DE LA COUCHE DE 'PLIVAFORM BOARD' DES MURS (m)
EPAISSEUR DE LA COUCHE DE 'PLICAST VERILITE' DE LA VOUTE (m)
EPAISSEUR DE LA COUCHE DE 'K FAC 19 BLOCK INSULATION' DES MURS (m)
EPAISSEUR DE LA COUCHE D'ACIER EXTERIEURE DE LA VOUTE (m)
EPAISSEUR DE LA COUCHE D'ACIER EXTERIEURE DES MURS (m)
COUCHE INEXISTANTE DANS LA VOUTE (m)
EMISSIVITE HEMISPHERIQUE TOTALE DE LA COUCHE DE SURF. DU BETON SOUS LE FOUR (NB)
EMISSIVITE HEMISPHERIQUE TOTALE DE LA COUCHE DE SURF. DU PLANCHER DU FOUR (NB)
EMISSIVITE HEMISPHERIQUE TOTALE DE LA COUCHE DE SURF. DES MURS ET LA VOUTE (NB)
EMISSIVITE HEMISPHERIQUE TOTALE DE LA COUCHE DE SURF. DES MURS DE L'USINE (NB)
CONDUCTIVITE THERMIQUE DU BETON SOUS LE FOUR (kW/m*C)










CHALEUR MASSIQUE DU BETON SOUS LE FOUR (kJ/kg*C)
MASSE D'AIR SOUS LE FOUR (kg)
COEFFICIENT POUR TENIR COMPTE DE L'ENTREE DES GAZ PAR LE BRULEUR (<16) (NB)
FACTEUR DE FORME POUR LA RADIATION DE LA SURFACE DE BETON VERS LE PLANCHER (NB)
HAUTEUR DE LA CHEMINEE A LA SORTIE DU FOUR (POUR LA TIRE NATURELLE) (m)
DIAMETRE INTERIEUR DE LA CHEMINEE A LA SORTIE DU FOUR (m)
MASSE DE BRIQUE REFRACTAIRE DE LA CHEMINEE (POUR TEMPERATURE DE LA CHEMINEE) (kg)





FICHIER (CI-HAUT) DES FACTEURS DE FORME DU FOUR A
GAZ REEL.DAT
0.59324E-00 -Q.61741E-03 0.29248E-06 -0.45823E-10
-0.35664E-01 0.21502E-03 -0.13648E-06 0.24284E-10
0.12951E-00 0.54520E-04 -0.80049E-07 0.17813E-10



































FICHIER (CI-HAUT) DES COEFFICIENTS POLYNOMIALES POUR LE MODELE DE GAZ REEL ( MODELE DE SMITH )
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Annexe 3
Étude de deux stratégies de contrôle
(proportionnel et « bang bang »)
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Temps de la simula Hun (s)
B3
Comparaison entre un control P (température cible de coulee) et un contrôle "bang-bang"
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Temps de la simulation (s)
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Annexe 4
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Annexe 5
Détails du registre PCFL PID du PLC Quantum
Proworx Nst
ProWCRXNxl
Fie tdil View Seâicti J)ata Çont
-11- -M- -1H- -W*-^j-












Inteigia! Time (S) 41G34
Derivative Time [SI 4103G
Manual Output 4100S
Solution Interval [n£) 41030
Setpoud 41006
Controlled Input X[n) 41000
SunnitH) Junction 41010
High Limit Foi Output 41038
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Exemples de programmation, avec ProworxNxt, de la stratégie de calcul de l'équation
adaptative ainsi que le bloc PCFL PID.
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Mise en fonction et sélection des modes de contrôle PID
Annexe 6 (suite)
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Mise à l'échelle de la sortie du contrôleur et traitement de l'entrée de la température de
la voûte (T15, réfractaire)
